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Tout renseignernent concsmant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des difierents indicateurs
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Si les informations pré-rernplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT
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1. Caractérisation technique du service

l.l, Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau E communal
EI intercommunal

NOM dE IA COIICCtiVité : SIVOM RIVE GAUCHE DU CHER

Nom de I'entité de gestion : eau potable

Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : S)4rdicat Mixte

Compétences liées au service :

Production

Protection de
prélèvement 1r)

Traitement (r)

I'ouwage de

Oui
V

x
x
g

x
û

Non

tr

tr

tr
tr

n
tr

Transfert

Slockage (l)

Distribution

(l) A compléter

Existence d'un règlement de service

Existence d'un schéma directeur

I Oui, date d'approbation- :9/ll/95

E Oui. date d'approbation' : . .... ....

Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Archignat, Audes,
Chambérat, Chazemais, Courçais, Domérat, Huriel, La Chapelaude, Lamaids, Lignerolles, Mesples, Prémilhat,

Quinssaines, Saint-Désiré, Saint-Martinien, Saint-Palais, Saint-Sauvier, Saint-Victor, Saint-Eloy-d'Allier,
Teillet-Argenty. Treignat. Viplaix

Existence d'une CCSPL tr Oui M Non

o Existence d'un schéma de dislribution I Oui, date d'approbation-
au sens de I'arricle L2224-7 -1 du CGCT

X Non

! Non

I Non

1.2. Mode de gesfion du sentice

Le service est exploité en EIE Régie par Régie à autonomie financière
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1.3. Estimation de la population desseryie (Dl01.1)

o

o

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne - y compris les résidents saisomiers - domiciliée
dans une zone oir il existe à proximité une antenne du réseau public d'eau potable sur laquelle elle est ou peut être
raccordée.
[æ service public d'eau potable dessen 25 255 habitants au 3l/12/2022 (25 255 au 3l/l2l202l).

1.4. Nombre d'abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à I'agence de l'eau au titre de [a pollution de l'eau
d'origine domestique en application de l'article L2l3-10-3 du Code de I'environnement.

Le service public d'eau potable dessert 13 913 abonnés au 3l ll2l202Z (13 883 au3lll2/2021).
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Commune
Nombre total

d'abonné§
3ut2t202t

Nombre
d'abonnés

domestiques eu
3ÿr2t2022

Nombre totrl
d'abonnés

rl[3Ul2l2022
Variation en 7o

Archignat 2-16 194 4.1 237 -0,420/0

Audes 2'75 37 215 0,00%

Chambérat 255 189 65 251 0,39{,/0

Chazemais 324 269 53 322 0,62"/0

Courçais 245 20r 43 244 0,41o

Domérat 4169 447 4 30t 4775 -0,13{,/0

Huriel 1551 109 1562 -0,'tyo

La Chapelaude 607 541 67 608 -0,t6yo

Lamaids u6 105 ll 116 0,00%

Lignerolles 406 3l 409 -0,7 40/o

Mesples ll8 95 23 120 -1,69t,

Prémilhat I t69 l07E 92 1170 -0,090/0

175 730 5t 781 -0,77v"

372 307 63 370 0,54oh

Saint-Martinien 340 301 38 312 -0,59%

SainrPalais 192 t1l 2t l9l 0,52oÂ

Saint-Sauvier 3tE 264 0,3to

Saint-Victor 7to 606 107 713 -0,420/"

Saint-Elov-d'Allier 6E 5l l7 o/ t,47yo

TeilleÈAryenty 333 304 29 0.00%

Treignat 375 322 52 374 0,27"/.

Viplaix 326 -0,610/"

Total l3 883 12539 I369 13 909 -0,18%

La répartition des abonnés par commune esl la suivante :

La densité lineaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 13,9 abonnés/km au
31/1212022 (13,88 abonnés/km au 3l ll2l202l).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'âbonnés) est de 1,82
habitants/abonné aù 3111212022 ( 1,82 habitants/abonné au 3111212021).

La consommalion moyenne par abomé (consommation moyerme annuelle domestique + non domestique rapportée
au nombre d'abonnés) est de 89,72 mr/abonné av 3l11212022. (90,12 m3iabonn é at 3l/l22o2l).
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1.5. Eaux brutes

1.5.1. Prélèvement sur /es ressources en eau

@
Le service public d'eau potable prélève 322 632 m3 pour I'exercice 2022 (536 096 pour I'exercice 2021).

(l) débits et durée de prélèvement autorisés psr l'arrêté de DUP (préciser les unités). Si h ressource ne nécessite pas de
trsitement, le volume prélevé peut être égsl su volume produit)

Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : l5o/o.

8

Les Patureaux - Puits
nol 6't 0t2 -39,Eo/"

-39.|yo
Les Patureaux - Puits

no3
67 0t2

Les Patureaux - Puits
no4

67 0t2 -39,8o/o

Les Patureaux - Puits
no5

6',7 01,2 -39.80/"

Les Patureaux - Puits
no6

6',7 012 -39,80

Les Patureaux - Puits
n"7 67 0t2 -39,80Â

Les Patureaux - Puits
n" 13

67 0t2 -39,8o/"

Les Patureaux - Puits
t"2 67 0t2 -39,8o/"

Totâl 536 096 -39.to/"

Ressource et
implantrtion

Volume prélevé
durant I'exercice

2021 en mj

Yolume prélevé
durrtrt I'ererclce

2022 en m3

Vrrirdon €n 7"

40 329

40 329

40 329

40 329

40 329

40 329

40 329

40 329

322 632
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1.5.2. Achats d'eaux brutes

Si le service achète des eaux brutes qu'il traite lui-même : Sans Objet

1.6. Eaux traitées

1.6.1. Bilan des volumes mis en æuvre dans le cycle de I'eau potable en 2022

@

Production (V1)
260 688 ml

Volume mis en
distribution (V4)

I 565 220 m3

Importations (V2)
I 542 903 mr

Exportations (V3)
238 371 ml

Penes (V5)
310 536 ml

Volume consommé
autorisé (V6)
I 254 684 mr

Consommations
comptabilisées (V7)

I 248 239 mr

Consommation sans
Çomptage estimée (V8)

745 ml

Volume de service (V9)
5 700 mr

9
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1.6.2. Production

@
Le service a I station de traitement.

Nom de la stetion de trâitement IYpe dc trâitement (cf. ennere)

Usine de Sainl Victor
Traitement simple par prêoxydation / raitemenl au KMNo4/
fi ltration /chaulage / désinfection

Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitemenl générant des pertes par exemple).

Ressource
Volume produit
durrnt I'exercice

2021 en m3

Volume produit
durrtrt I'erercic€

2022 en m3

Variation des
volumes produits

en ÿo

IEdice de
protection de h

ressource exerclce
2022

Les Patureaux - Puits no I 58 609 32 586 -44,4% 80

Les Patureaux - Puils no 3 58 609 32 586 -44,4yo 80

Les Patureaux - Puils ro 4 58 609 32 586 -44,4% 80

Les Patureaux - Puits no 5 58 609 32 586 -44,4% 80

Les Patureaux - Puits no 6 58 609 32 586 -44.4% 80

Les Patureaux - Puits n' 7 58 609 32 586 -44.4% 80

Les Patuleaux - Puits n" 13 58 609 32 586 -44,4% 80

Les Patureaux - Puits no 2 58 609 32 586 -44,4% 80

Total du volume produit (Vt) 168 872 260 688 -44.4yo 80
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1.6.3. Achats d'eaux traitées

@o

@o

1 550 000

1 500 000

1 450 000

1 400 000

(l) Les ibontrés domestiques et assimilés sont ceur redevrbles à l'Agence de l'eau ru titre de la pollution de l'eau d'origine
domestique etr spplication de l'article L2l3-10-3 dù Code de l'erl}ironnement.

(2) Dans le cas où la collectivité vend de I'eau trritée à d'autres services dleru potrble.

1.6.4. Volumes vendus au cours de I'exercice

2 008 2 009 2 010 2 0i1 20t22013 2 014 2 015 2 076 2 0t7 2 018 2 019 2 020 2 021 2022
Années

r- VP,232 Volumes consommés comptêbilisés

I 350 000

E t :oo ooo

1 250 000

1 200 000

I 150 000

I 100 000

SMEA >SPEC Total d'eaux trsitées
achetées (V2) l 289 063 I ÿ2 903 19,70/" 80

Abomés domestiques(r) r25r202

Abonnés non domestiques 0

Total vendu aux abonnés (Vr) I 251 202 1248 239 -0,2vo

Service de (2)

Service de(2)

Total vendu à d'autres services (Vr) 223 084 6,80

l1

Fournisseur

Volume acheté
durrnt

I'erercice
2021 en m3

Volume icheté

durrnt I'exercice

2022 en mt

Variadon des
volumes rchetés

en Yo

Indlce de
protecdon de lr

ressource exerclce
2022

Acheteurs durrnt
l'erercice 2021 en rn3

Volumes vendus
durrnt Variation en 7o

I 248 239

0

23t 311

-l

t
,

II-t l----t- n
I



1.6.5. Autres volumes

@o

oo

1,6.6. Volume consommé autorisé

1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d'eau potable est de 1 001 kilomètres au 3l ll2/2022
(1 000,37 at 3111212021).

745 00hVolume consommâtion ssns comptâge (V8)

5 500 5 700 3,60Volume de service (V9)

Volume consommé autorisé (V6) 1257 447 -0,2v.

12

Exercice 2021 en
m3/ân

Exercice 2022 en
m3/an Yarirtion en 70

745

Exercice 2021 en

m3/an
Exercice 2022 en

m3/an
Variltion en 70

1254 684



2.Tarification de l'eau et recettes du service

2.1. Modalités de tarification

La facture d'eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de I'abonné, et peut
également inclure une part indépendante de la consommalion, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.).

Les tarifs applicables aux Ol lOl12O22 et Ol10112023 sont les suivants :

(r) Rrjouter autant de lignes que d'aboollements
(2)L'assujettissemenr à h TVA est volontaire pour les commuoes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligstoire pour les

commùnes et EPCI de plus de 3000 hsbitants et en cas de délégstion de service public.

Tarifs An Oll0ll2022 Au 01/01/2023

Part de la collectivité

Part hxe (€ HT/an)

Abonnement DN 15mm
y compris location du compteur

78€ 78€

Abonnementrr)DN

Pan proponionnelle (€ HT/mr)

Prix au mr de 0 à 800 ml 1,73 €/m3 l,'77 €lm3

Prix au mr de 801 à 15 000 ml 1,35 €im3 1,45 €/ml

Prix au mr au-delà de l5 000 ml l,l5 €/m3 1,3 0m3

Autre € €

Taxes et redevances

Taxes

Taux de TVA(2) 5,5 % 5,5 0/o

Redevances

Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de

I'eau)
0 €/ml 0,042 Q./m3

Pollution domestique (Agence de l'Eau) 0,23 €lm] O,23 elm3

VNF PrélèYement 0 €/ml 0 €/mr

Autre 0,15 0m3

13
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Les délibérations fixant les différents tarifs et prestâtions aux abonnés pour l'exercice sont les suivanles :

> Délibération du 24/03/21 effective à compter û 110112022 fixant les tarifs du service d'eau potable
> Délibération dt 29/03122 etrective à compter du ll0ll20Z3 fixant les tarifs du service d'eau potable

2.2. Facture d'eau ÿpe (Dl02.0)

Les tarifs applicables au 0l /01/2022 et au 0ll0ll2023 pour une consommation d'un ménage de référence selon
I'INSEE (120 mr/an) sont :

Fsctur€ type L\ 0110112022 ea e Au 0l/01/2023 en € Varietion en 7o

Part de lâ collectiYité

Part fixe annuelle 78,00 78,00 0%

Pan proponionnelle 207,60 2.31%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la
collectivité 290.4 t.68%

Psrt du délégatâire (en cas de délégation de semice public)

Part fixe aruruelle

Part proportionnelle

Montant HT de ta facture de l2O m3 revenant au
délégataire

%

Taxes et redevances

0,00 0.00

Redevance de pollution domestique (Agence de I'Eau) 27,60 27 ,60 0%

VNF Prélèvement 0,00 0,00 %

Autre 18,00 18,00 0%

TVA 18,22 18.22 0%

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 63,82 63.82

Total 349,42 354,22 1,4"

Prix TTC au mr 2,91 2,95 1,4y"

t4

212.4

285,60

Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
(Agence de I'Eau)

0%
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Archignat

Chambérat

Chazemais

Courçais

Domérat

Huriel

La Chapelaude

Lamaids

Lignerolles

Mesples

Prémilhat

Quinssaines

Saint-Désiré

Saint-Maninien

SainrPalais

Saint-Sauvier

Saint-Victor

Saint-Elov-d'Allier

Teillet-Aryenty

Treignat

Viplaix

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence :

tr annuelle
r semestrielle
r trimestrielle
r quadrimestrielle

La facturation est effecluée avec une fréquence :

o annuelle
tr semestrielle
n trimestrielle
tr quadrimestrielle

16

Commune
en €/m3 en 9ml

lt\tt îl tot t2t23

Io,o:. l
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Les volumes fàcturés au titre de I'année 2022 sont de I 248 239 ml lan (l 251 202 mr/an en 2021 ).

2.3. Recettes

Type de recette Exercice 2021 en € Exercice 2022 en €

Recettes vente d'eau aux usage$ 3 143 659.23 3 147 192.53

dont qbonnements I 0E1 647 I 097 596.tE

Receüe de vente d'eau en gros t73 143.04 172 03r.54

Recette d'exportation d'eau brute

Régularisations des ventes d'eau (+/-)

Total recettes de vente d'eau

Recettes liées aux travaux 93 523.75 84 259.91

Contribution exceptionnelle du budget général

Autres recettes (préciser)

Total autres recettes 613 244.34 596 974.02

Total des recettes 4 023 s70.36 4 000 458.00 0.57%

t7

Recettes de la collectivité :

Recettes slobales : Total des recettes de vente d'ealu at 3111212022:3 307 437 € (3 143 659 € au 3lll2/2021).

Variation en 7o



3. lndicateurs de performance

3.1. Qualité de l'eau (Pl01.1 et Pl02.1)

Les valeurs suivantes sont foumies au service par I'Agence régionale de la santé (ARS), et concement les
prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux
réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante :

taur tlc conlonnilé
nolnbrc dc prélèrcnlcnti réalisés - nombrc dc prélè! cll)c snonconfomrcr

+ l(x)
nrrmbrc'dc prélèr emenls réalisés

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m3/jour

Analyses
Taux de conformité

exercice 2021
Teux de conformité

exercice 2022

Microbiologie (P1 0 1. 1 ) 95,6%

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 100% 99,50/o

3.2. lndice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux
P103.28)

l-'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable a évolué en 2013 (indice nrodilié par

arrêté du 2 décembre 201 3). De nouvelles modalités de calcul ayant été détinies. les valeurs d'itrdice atTichées à

partir de l'exercice 201 3 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédenls.

l.'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du

descriptildétaillé des ouvrages de distribution d'eau potable nlenlionné à l'article D 2224-5-l du code général des

collectivités territoriales.

l,a valeur de cet indice \aric entre 0 et 120 (ou 0 ct ll0 pour les serYices n'a1ant pas la nrission de collecte).

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la sornme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-
dessous et avec les conditions suivantes :

l8

(

Nombre d€
prélèvements

réalisés
exercice 2021

Nombre de
prélèvements non-

conformes
exercice 2021

Nombre de
prélèvemetrts

réclisés
exercice 2022

Nombre de
prélèvements non-

conformes
exercice 2022

Microbiologie 68 3 62 0

68 0 I

Analyses

Paramètres physico-chimiques 189

t00%



. l.es 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de

réseaux (partie A) sont acquis.
. Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (panie C) ne sont

cornptabilisés que si au moins 40 des 45 points de I'ensernble plans des réseaux et invenlaire des réseaux (parlies A
+ B) sont acquis.

nombre de points Valeur
points

potentiels

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX
( 15 points)

VP236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des

ouvrages principaux (ou\.rage de captage, station de traitement, station de
pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures

oui : l0 points
non : 0 point Oui l0

VP237 - Existence et mise en æuvre d'une procédure de mise à jour, au

moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations
et renouvellements de réseaux (en I'absence de travaux, la mise à jour est

considérée comme effectuée)

oui : 5 points
non : 0 point

Oui 5

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)

VP238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les

tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et
de la précision des informations cartographiques

0 à 15 points sous
conditions r//

Oui

t5
VP240 - Intégration, dans la procédure de mise àjour des plans, des

informations de I'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire,
diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision
cartographique)

Oui

VP239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel f inventaire des

réseaux mentionne les matériaux et diamètres
100%

VP.24l - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel I'inventaire des

réseaux mentionne la date ou la période de pose
0 à 15 points sous

conditions 1ll 100% t5

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION OES RESEAUX
(75 pohts qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en panie A et B)

VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement,
ventouses, purges, PI,..,) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux

oui : l0 points
non : 0 poinl Oui t0

VP.243 - Inventaire mis àjour, au moins chaque année, des pompes et
équipements é lectromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de
distribution (en l'absence de modifications, la mise àjour esl considérée
comme effectuée)

oui : l0 points
non : 0 point

Oui t0

VP244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux /J/ oul :

non
l0 points
; 0 poinl Oui t0

VP245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs
d'eau incluant la référence du camet métrologique et la date de pose du
compteur rrl

our:
non

l0 points
: 0 point Oui l0

VP246 Jdentification des secteuru de recherches de pertes d'eau par les
réseaux, date et nature des reparations effectuées

oui : l0 points
non : 0 point Oui t0

\?.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le Éseau
(reparations, purges, ravaux de renouvellement, etc.)

oui : l0 points
non : 0 point Oui l0

\?.248 - Existence et mise en ceuvre d'un programme pluriannuel de
renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif
portant sur au moins 3 ans)

l0 points
: 0 point

out :

non
Non 0

VP249 - Existence et mise en cuvre d'une modélisation des réseaux sur au
moins la moitié du linéaire de réseaux

5 poinls
0 point

oul
non

Non 0

TOTAL (indicat.}ur Pl03.2B) 120 105

( l ) I exlrtence de I inÿenlaile ?l d'une procéd re de ,kise à jour ainsi qÿ'une connaissance mi im ù rie 50 o,7 des natéÀaux et diamètres sonr rcquis pour
oblenir les l0 prcmiers poinls. Si la connaissance des matérioL\ et dionètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95'%, les points supplémentoires sont respectiÿement
de 1,2,3.4 et 5
(2 ) I'existence de I inventairc ainsi Et'une connaissance minimum de 50 '% des pé odes de pose sont requis poür obteûir les I0 prenicrs points.
Si la connaiÿsance des périodes de pos? aueint 60.70,80.90 ou 9502, les poinls supplémentaires sont respectiremenl de l, 2, 3, 4 ?t 5
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(3) non pcrtinent si le senie nh pas la nission de distàbution

3.3. lndicateurs de performance du réseau

3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3)

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de
distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sâ valeur et son évolution sont le reflet de la politique
de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.

Le rendemenl du réseau de distribution se calcul ainsi :

rt'nttcnrcrr du réscau = 
4 * l" * l(x)
li +11

A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement
primaire du réseau) vaut :

pan du volume ve ndu pami le volume mis en distribution = !
v,

Exercice 2021 Erercice 2022

Rendement du réseau 84,2 0/. 82,8 %
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés +
volumes exportés joumaliers par km de réseau hors branchement)

lmr/iour/kml
4,05 4,09

Volume vendu sur volume mis en distribution (ex. rendement
primaire) 81,5 % 79,7 %
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'r- P104.3 Rendement du réseâu de distribution

3.3.2. lndice linéaire des volumes non comptés (P105.3)

@o
Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet
d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflel du déploiement de la
politique de comptage âux points de lilraison des abonnés et de I'e{ficacité de la gestion du réseau.

indice linéaire des volumes non complé , = 
=== 

a,, ,, , 
Vr'-V', 

:
36-5 * linéairedu éseâu de desserte en km

Pour I'année 2022, l'indice linéaire des volumes non comptés est de 0,9 m34lkm 1O,S en 2021)

3.3.3. lndice linéaire de pertes en réseau (P106.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, Ia part des volumes mis en distribution qui ne sonl pas
consommés sur le périmètre du service. Sa valeur el son évolution sont le reflet d'une part de la politique de
maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour luner contre les volumes
détoumés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.

indice linéairc des pene. 
"n 

rér""u = #

Pour I'année 2022, I'indice linéaire des p€rtes est de 0,8 mr/j/km (0,8 en 2021)
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r. P106,3 Pertes en résêau

3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107,2)

Ce laux est le quolient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la
collectivité etlou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux
remplacées à I'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les
interventions ponctuelles effectuées pour metlre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas

comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Au cours des 5 dernières années, 14,04 km de linéaire de réseau onl été renouvelés

+ l(x)

Pour I'année 2022, le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est de 0,28% (0,41 en202l).

3.4. lndice d'avancement de protection des ressources en eau (Pl08.3)

raux moyen de renoùvett€rnent des réseâu- = *ll-l4i t::]!lr
5tlinéairedu réseau de dessene

@
La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (câptage, forage, etc.).

En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

Aucun€ action de protection

Études environnementales et hydrogéologiques en cours

Avis de l'hydrogéologue rendu
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Exercice 201E 2019 2020 2021 2022

Linéaire renouvelé en km 1443 2039 3561 3846 3149

0./,

20%

40o/o

t'-

I

I
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50% Dossier déposé en préfecture

60% ArIêté préfectoml

80% Arrêté préf€ctoral complètement mis en @uvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, €tc.)

100% Arrêté préfectoral complètement mis en cuyre et mise en place d'une proc&ure de suivi de son application

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources muhiples, l'indicateur est établi pour
chaque ressource el une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau
produits ou achetés.

Pour l'année 2022, l'indice global d'avancemenl de protection de la ressource est 80o/o (80%o en 2021).

23



4. Financement des investissements

4.1. Branchements en plomb

o
La législation prevoil l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans I'eau distribuée. A partir du 2511212013,
cette teneur ne dewa plus excéder l0 pÿ|. Cette faible valeur peut induire une suppression des branchements en
plomb.

Brânchements Exercice 2021 Exercice 2022

Nombre total des branchements l3 883 l3 913

Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans
I'année

Nombre de branchements en plomb restants (en flln d'année)
o/o de branchement en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de
bianchements
7o de branchements en plomb restants/nombre total de branchements

4.2. Montantsfinanciers

Exercice 2021 Exercice 2022

Montants financiers HT des ravaux engagés pendant le dernier
exercice budgétaire

I 079 104 996 449

Montants d€s contributions du budget général en € 0 0

4.3. État de la dette du service

L'état de la dette au 3l décembre 2022 fait apparaître les valeurs suivantes :

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)

Exercice 2021 Exercice 2022

1 429 934

4.4. Amortissements

Pour l'année 2022, la dotation aux amortissements a été de 841 996.78 €(788909 € en 2021)
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s(,

4.5. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du
service à I'usager et Ies performances environnementales du service

4,6. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par
l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

Projets à l'étude
Montrnts prévklonnels

en€

Motrtrnts préYfuionnels
de I'année préc&ente

en€

La décision d'arrêt ou de réhabilitation de I'usine de St Victor est

demandée à la Présidence et aux élus : Les études sont conduites
mais les décisions restent en attente malgré les demandes.
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5.Actions de solidarité et de coopération
décentralisée dans !e domaine de l'eau

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité
(P10e.0)

o
Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service

Entrent en ligne de compte :

. les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de I'article L26l-4 du
Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les
personnes en difficulté,

. les abandons de créance à caractère social, vo1és au cours de I'année par I'assemblée délibérante de la
collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

26'148 € ont été abândonnés etlou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0214 €/mr pour I'année 2022 (0,0243 âm3
en 2021).

s.2. o rations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGGT)

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'anicle Llll5-l-l du Code général des
collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des

autorités locales élrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.

Bénéficiaire Montant en €

Ouest allier Burkina Fasso 2000
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6. Tableau récapitulatif des indicateurs

Erercice 2021 Exercice 2022

Indicateurs descriptifs des
services

Dl0l.0 Estimation du nombre d'habitants desservis t5 255 25 255

D102.0
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3
[€/m!l

2,91 2,96

Indicateurs de performance

P l0l .l

Taux de conformité des prélèvements sur
les eaux distribuées réalisés au titre du
contrôle sanitaire par rappon aux limites de
qualité pour ce qui conceme la
microbiologie

95.6% 100%

P 102.1

Taux de conformité des prélèvements sur
les eaux distribuées réalisés au tirre du
contrôle sanitaire par rappon aux limites de
qualité pour ce qui conceme les paramètres
physico-chimiques

99,5%

P103.28
lndice de connaissanÇe et de gestion
patrimoniale des réseaux d'eau potable

105 r05

P 104.3 Rendement du réseau de distribution 84.2% 82,80/o

P 105.3
Indice linéaire des volumes non comptés

Im]/km/jourl
0.8 0,9

P 106.3
Indice linéaire de penes en réseau

Im3/km./iour]
0.8 0,8

P 107 .2
Taux moyen de renouvellement des réseaux
d'eau potable 0,41% 0,28o/o

P 108.3
Indice d'avancement de la protection de la
ressource en eau

80% 80

P 109.0
Montant des abandons de créance ou des
versements à un fonds de solidarité [€imr]

0.0243 0,0214
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lntroduction à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

La gualité bactériolotique

Pour la santé publique. la qualité bactériologique de I'eau destinée à la consommation humaine est une préoccupation majeure

Elle est évaluée par la recherche de germes naturellement abondants dans l'intestin des hommes et des animaux.
Le présence de ces germes dits "témoins de contamination fécale" dans l'eeu laisse suspecter la possibilité de présence de
micro-organismes dangereux pour l'homme (pathogènes).

L'appréciation de la qualité bactériologique de l'eau délivrée par une unité de distribution est réalisée à partir de la proportion,
exprimée en pourcentage, du nombre d'analyses conformes par rapport au nombre total d'analyses effectuées dans l'année (sur

trois ou cinq années s'agissant des petites UDI).

En prévention, il est obligatoire, de par la loi, de préserver les points de captage pâr des périmètres de protection
Cependant, il est nécessaire d'envisager la désinfection pour les points d'eau vulnérables.

L'entretien et I'exploitation des réservoirs et des réseaux doivent aussi prendre en compte la prévention des contaminations
bactériologiques. Les précautaons à prendre concernent notamment, la désinfection des ouvrages après l'entretien annuel
obligatoire des réservoirs, et avant remise en service lors de travaux.

La qualité physico-chimioue

Les eaux contiennent un grand nombre de substances naturelles ou artificielles dont la concentration peut être bénéfique à la

santé ou au contrainte lui porter atteinte.

Les éléments non toxiques comprennent principalement ceux en relation avec la composition naturelle des eaux.

Ce sont des éléments tels que le calcium, le magnésium, le sodium, le potassium, les chlorures et les sulfates qui participent
majoritairement à la minéralisation totale de I'eau. La dureté, exprimée en degrés français, représente la teneur en câlcium et en

matnésium. A partir de 20oF environ, et en fonction de la température, l'eau est susceptible d'être entartrante (dépôt de
calcaire).

D'autres éléments, également non toxiques en deçà de certaines concentrations, restent indésirables de par leur incidence sur le
goût, l'odeur et la formation de dépôt. C'est le cas du fer, du cuivre, du manganèse, du zinc, du phosphore.

Les paramètres azotés (nitrates. nitrites et ammoniaque) sont souvent témoins d'une contamination de la ressource. Leur forte
concentration peut présenter des risques pathogènes particuliers, notamment pour lesjeunes enfants et les femmes enceintes

Le fluor est un cas particulier puisqu'une concentration voisine de 1 mg/l est favorable à la prévention des câries dentaires alols
que des teneurs supérieures peuvent entraîner des pathologies (audelà de 2 à 3 m&/l).

Les paramètres organoleptiques sont destinés à évaluer l'aspect de l'eau (turbidité). l'odeur et lâ saveur ainsi que la couleur

Les éléments toxiques sont rep.ésentés par les pesticides, les métaux lourds, certains composés organochlorés d'origine
industrielle, les cyanures, et les hydrocarbures polycycliques aromatiques. Des effets néfastes pour la sânté sont susceptibles
d'apparaître en fonction des doses absorbées, de la durée de consommation sans négliger les autres apports âlimentâires ou
environnementaux.

Pâr ailleurs, des mesures sont effectuées sur le terrain afin de connaître la teneur en désinfectant résiduel dans I'eau du réseau (si

un traitement âu chlore est réalisé), la température de l'eau, le pH (acidité ou basicité de I'eau), la conductivité (évaluâtion de lâ
minéralisâtion). Un pH acide (inférieur à 6,5) et/ou une faible minéralisation (conductivité inférieure à 200 microS/cm) sont les

signes d'une eau pouvant être atressive, c'est à dire capable de dissoudre les métaux avec lesquels elle est en contact prolongé.
Cet aspect peut présenter un risque indirect pour la sânté en présence, par exemple, de canalisations en plomb.

La présence de germes peut traduire la vulnérabilité de la ressource ou l'insuffisance de la chaîne captage - traitement - stockage
- distribution.
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L'orgânisâtion du contrôle sânitaire

L'eau potable est un des produits âlimentaires les mieux contrôlés

Outre l'auto-surveillance à exercer par l'exploitant, les installations de production et de distribution de I'eau potable sont
soumises à un contrôle mis en oeuvre par I'Agence Régionale de Santé (ARS). Ce contrôle s'applique sur l'ensemble des réseaux,
depuis le captage jusqu'au robinet des consommateurs.

La fréquence, le type des visites et des analyses sont fixés par le Code de la Santé Publique et sont fonction de l'origine et la
nature des eaux, des traitements et de I'importance de la population desservie. Les échantillons d'eau prélevés en des points
représentatifs sont analysés par des Laboratoires âgréés par le Ministère de la Santé.

En cas de dépassement de normes, l'exploitant est immédiatement informé et doit prendre les mesures de correction
nécessaires. Les services sanitaires sont informés des mesures prises pouvant aller dans les cas les plus graves,jusqu'à
recommander la non utilisation de l'eau pour les besoins alimentaires.

Les données recueillies au cours du contrôle sanitaire permettent le suivi de la qualité et l'information de I'ensemble des
responsables.

lnformetion des usâgers

Ce bilan annuel adressé par I'ARS doit être affiché à la mâirie des communes desservies et publié au recueil des actes
administratifs dans les communes de plus de 35OO habitants.

De plus, I'ensemble des résultats d'analyses doit pouvoir être consulté par tout usager qui en fait la demande

Les éléments essentiels du bilan de qualité font l'objet d'une synthèse établie par l'ARS et qui est à joindre à la facture d'eau

De plus, en cas de risque particulier pour la santé lié à la qualité de l'eau, une information des usagers doit être faite sans délai,
par I'exploitant. L'exploitant doit également l'assurer pour les eaux agressives, pour les eaux régulièrement contaminées sur le
plan bactériologique ou pour les eaux présentant des pollutions pârticulières.

L'ensemble des résultâts d'analyses du contrôle sanitaire est accessible sur le site internet du ministère chargé de la santé à
I'adresse https://solidârites-sante-gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau. Les notes synthétiques de qualité par UDI sont
disponibles à I'adresse https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map.

Recommândâtions générâles de consommation

Le plomb est un toxique dont il convient de limiter l'accumulation dans I'organisme. ll est donc recommandé lorsque l'eau a

statné dans les canalisations (par exemple le matin au réveil ou au retour d'une journée de travail) de n'utiliser I'eâu froide du
robinet que pour la boisson ou la préparâtion des aliments, qu'après une période recommandée d'une ou deux minutes
d'écoulement. Une vaisselle préalâble (voir une douche si la salle d'eau est alimentée par lê même colonne montante dans la
cuisine) permet d'éliminer l'eau ayant stagné dans les tuyaux sâns la gaspiller. Cette pratique assure l'éliminâtion de la plus grânde
partie des éléments métalliques dissous dans I'eau.

Ces recommandations de consommation doivent être particulièrement respectées pour les femmes enceintes et les enfants en
bas âge en présence de canâlisations en plomb qui ont pu être employéesjusque dans les années cinquânte pour les
canalisations du réseau de distribution interne de I'habitation etjusque dans les années soixante pour les branchements publics.
A ce titre, il a été demandé au PRPDE de remplacer les branchements publics en plomb, et ce à l'échéance du 25 décembre 2013

ll est étalement déconseillé d'utiliser l'eau chaude du robinet pour la préparation des denrées alimentaires (café, thé, cuisson des
légumes et des pâtes...) dans la mesure où une température élevée favorise la migration des métaux dans I'eau.
Les commerces ou entreprises alimentaires et les cantines ne doivent utiliser l'eau du réseau pour la fabrication des denrées
alimentaires qu'après un écoulement prolonté correspondant à la contenance des canalisations intérieures de l'établissement.

Pour la prévention des caries dentaires, un apport complémentaire en fluor peut être recommandé lorsque la teneur en fluorures
dans l'eau est inférieure à O,3 mg/l :demander conseil à votre médecin ou votre dentiste.

Afin de réduire les risques de développement de bactéries et en particulier des légionelles au niveau des réseaux d'eau chaude
sanitaire, il est recommandé de maintenir la température de production d'eau chaude sanitaire à 50"C minimum et à 55oC
maximum au point d'usage (douche...) pour éviter tout risque de brûlure, de vidanter, de détartrer régulièrement les ballons
d'eau chaude, de nettoyer, de détartrer les pommes et les flexibles de douches, les filtres de robinet (à remplacer si l'état d'usure
le nécessite).

Un bilan de qualité est établi ânnuellement et adressé au maître d'ouvrage et à l'exploitant.
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Lès normès de quâlité de l'eâu de consommation

Le programme de contrôle sanitaire et les normes de qualité applicables sont issus de directives européennes retranscrites en
droit français, notamment par des arrêtés modifiés du ll janvier 2007. Les normes de qualité font l'objet de 2 types d'exigences.

Les limites de qualite

Les limites de qualité concernent les paramètres dont la présence dans l'eau présente des risques immédiats ou à plus long terme
pour la santé du consommâteur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiolotiques que des substances chimiques tels
que les nitrates, les pesticides, certains métaux et solvants chlorés, les hydrocarbures polycycliques (HAP) et les sous-produits de
la désinfection de l'eau.

L'eau destinée à la consommation humainê doit être conforme aux limites de quâlité,

Les références de qualité

Les références de qualité concernent des paramètres indicateurs de qualité témoins du fonctionnement des installâtions de
production et de distribution. Sâns incidence directe sur la santé aux teneurs normalement présentes dans I'eau, ces substances
peuvent mettre en évidence un dysfonctionnement des installâtions et/ou être à l'origine d'inconfort ou de désagrément pour le
consommateur.

L'eâu destinée à la consommation humaine doit satisfaire aux références de qualité.
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Partie A : lnformations sur les installations de I'unité de gestion

Organisation de l'alimentation en eau

Unité de gêstion et d'exploitation

La distribution de l'eau potable est un service public communal mis en oeuvre par la commune ou un regroupement de
communes, maître d'ouvrege des installations. L'exploitation du service peutêtre réâlisée soit en régie communale, syndicale ou
communautaire, soit confiée par délégation de service public à une entreprise privée.

Une unité de gestion est caractérisée par un même maître d'ouvrage et un même exploitânt.

Description sommâirê d'un svstème d'alimentation en eâu

Un système d'alimentation en eau potable peutêtre schématisé par trois étapes définies d'amont en aval

1. L'otiÿine de I'eeu:

ll s'agit de la ressource :captate ou mélante de captages qui peut être d'origine souterraine (source, puits, foraBe...) ou
superficielle (rivière, canal, retenue...).

Les prélèvements effectués sur les captates caractérisant I'eau brute avant tout traitement ou l'eau distribuée si aucun
traitement n'est mis en oeuvre.

2. Le prcduction d'eev

ll s'agit du lieu où sont mis en place les dispositifs de traitement, qu'ils soient simples (désinfection par exemple) ou plus
sophistiqués (filière de traitement complète).

Les prélèvements effectuées caractérisent l'eâu traitée en sortie de station de traitement-production

Dans quelques cas, certaines ressources naturellement potables ne sont pas traitées, la qualité de I'eau est évaluée au point de
mise en distribution, conformément aux dispositions du Code de la Sânté Publique.

3. La distribution de l'eau

Une unité de distribution est un réseau caractérisé par une même unité technique, une qualité d'eau homogène, les mêmes
exploitânts et maîtres d'ouvrage.

Les prélèvements effectués sur l'unité de distribution sont représentatifs de la qualité de I'eau desservie aux usagers
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Données sur les ressources de I'unité de gestion

Situation administrative des captages

Rapoels règlementaires :

L'instauration et le respect des périmètres de protection autour des captages d'eau destinée à la consommation humaine est une
obligation légale ancienne. Créée par la première loi sur l'eau du 16 décembre 1964 pour tout nouveau captaBe, cette oblitation a

été étendue, par la seconde loi sur l'eau du 2 janvier 1992, aux captages créés âvant 1964 qui ne bénéficient pas d'une protection
naturelle et à tous les captages par la loi relative à la politique de sânté publique du 9 août 2004.

L'absence de mise en place de périmètres de protection peut entager la responsabilité pénale du service de distribution d'eau
potable ou du maître d'ouvrage du captage.

Les périmètres de protection sont définis lorsqu'un ârrêté de déclarâtion d'utilité publique â été signé pâr le Préfet et que les
documents d'urbanisme ont été mis en compatibilité avec les prescriptions de la déclaration d'utilité publique.

Le tableau ciiessous, résume la position administrative des captages alimentant l'unité de gestion

Gestionnaire du ou des câptages: SIVOM REGION MINIERE

oê.criptif du ou dêr câptâgêi Situàiion âdministrâtive

TyPe

PUITS

.UITS

PUITS

PUITS

Commune d'implantâtion
ERG M hyd.ogéologu.

.tréé

18r1I998

18n1n998

16n1I993

r8/iri998

1811n998

1811n998

r8nln998

18/r1lr998

18111998

18i1i998

18i1,1998

18Iln99A

18/',r1,r998

18f1,1998

1811I998

1811I998

18n1/r998

18flUr998

18i1i998

18n1I998

18i1I998

1Afi1fi996

hydrotéolo8u.
ât éé

18n0n979

181ofi979

18i'fgr9
1AiOk979

1Ai01979

18fiOi979

14f01979

ta MtTTf - tutls N.14

LA MtïÎt - PUtlS N.15

ta f,[TTt - PUtTs N.16

IA MITTT. PUIÎS NO 17

LA MITT€. PUITS N'16

LA MITTE. PUITS N'19

tÂ MITTE, PIJITS N" 20

tA MITTE, PIJITS N'21

LA MITTE- PUITS N" 22

tÂ MITTE. PUITS N"1

LA MITTC. PUITS N'2

LA MITTE. PUITS N'3
LA MITTE, PUITS N'4

IA MITTE. PIJITS N"5

LÂ MITTE. PUITS N"6

IÂ MITTE. PUITS N" 7

LA MI'TÉ. PUITS N"A

rÀ MrTaF,PUrlS No9

LA MrT'rÊ, PUtlS N.10

IÂ MITTE. PI,/ITS N'11

LA MITTE. PUITS N'12

TA MITTT. PUITS N'i3

ISTIVAREILTES

ISTIVAREILTES

ESTIVAREILI.ES

.STIVAREILIES

ÊsïrvaRÛLtEs

ÈSTIVAâTILLES

ESflvÀitlLLEs

ESTTVÂR&LIES

ESTIVÀRTILLTS

REUGNY

06191X0033

06191X0099

06191X0137

06191X0138

06"t91x0139

o6"t91xo]40

06191XO141

06192X0074

06192X0075

06192X0070

06192X00n

06192X0072

06'r92x0073

06191X0088

0619rX0129

06191X0130

0619',1X0131

06191X0132

0619rX0133

0619rX0134

0619rX0135

06191X0136

06/01/2OOs

06rc1/2005

06/01,2OO5

06/01/2005

061101/2005

06/01/20os

06/01/20os

06,10v200s

06,10r/2005

06y'01/2005

06/0!/20os

06/0v2005

06/0v2005

06/0v20os

06/01/200s

06/0v20os

06/0v2oo5

06/01/200s

06101l2oos

06/01,,2oos

o6/0v2005

@lo1l2oo5

27to',\|2OOS

27ltil2@5

27lO1l2@5

27lO1l2OO5

27lO1l2@S

271ù112û5

27litl2@s

2-rlo1l10o5

27lO1l2@s

2rl01t2@s

77lot170os

27101120os

27lO'tl2@S

27lO1l2@5

27|til2@5

2T letl2oos

2rlql2@5

271O112æS

27lO1l20OS

27lO1l2OOS

27lO1l2@5

Gestionnaire du ou des captages: SIVOM RIVE GAUCHE DU CHER

D.rcriptif du ou dêr c.ptâtca

lype Communê d,lmphnt.tion

PUITS

PUITS

PUITS

PUITS

PUIT§

Situà!ion âdmini5trâtive

Code
BRGM

avis Arrêré
CODERST DUP

TES PAIUREAUX, PUITS NO 1

TTS PAIUREAUX, PUITS NO 2

LÉS PATURIAUX, PUITS NO 3

LÉS 

'ATUREAUX. 
PIJITS N"4

IES PATUREAUX. PUITS N"5

TES PATUREAUX. PUITS N! 6

t.S PAÎUREAUX PUITS N'7
tES PATUREAUX. PUIlS N'13

06192X0076

0619X0142

06t91X0143

06'191X0144

06191X0158

06191X01s9

06t9lxo't60

06191X0161

021c6t1982

02l6n9a2

02/061982

02lo6l19a2

02lOOTt982

o2lc6fi 2

02/06/,982

02/06n982

0si2n9a3

05n2lr933

05i21983

05n2,r983

0s/121983

os/12/r983

os,,I2n983

05/121983

Avis Arrêté
CODERST DUP
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Dêrc.iptif du ou des c.ptaget Situâtion âdmini!tr.tive

0619sX0011 osnllzot)7 o2loTl2oro \9lo7l2o1o

TvP. Commun. d'impl.ht.tiorl cod.
ERGH CODERST DUP

GOUR OU PUY,PÂIS! D'EAU PRISE O'aAU SUtaÀFrCrttLE MONILUCON

O€icriptif du ou dêi câptâge!

PÀISE AU FlL O' L'TAU

Commune d'implântâtionType codê
BRGI'l

064{1X0025

Gestionnaire du ou des captages : MONTTUCON COMMUNAUTE

hydro8éologrre
agréé

Avii Arrêté
CODERST DUP

Situ.tion àdminirtràtive

Gestionnaire du ou des captages: COMMISSION DE PRODUCTION DE PRAT
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lndicateur d'avancement de la protection de la ressource en eau

Cet indicateur est demândé en application du décret n"2OO7-675 du 2 mai 2007, de l'arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n'
12lOE dv 28 avtil2OOB relatifs aux rapports annuels sur le prix de lê qualité des services publics d'eau et d'assainissement.

Gestionneire du ou des capte8es: SIVOM REGION HINIERE

BRGM

REUONY

Arrêté
DUP

a7l$12ûs

27lql2@s

27101120os

27lql2@s

27lO1l2NS

27lO1l2@s

27lo'tl2oos

27lO1l2OOs

271ù112ûS

271û120os

27/f|120oS

27lqn@s

271û12æ5

27lA1l2@5

27lA1l2OOs

271ü|2OOS

27lotl2tûs

27lO1l2@s

2Tptnoos

27lo'tl2@s

27lO1l2@s

27lO1lzt OS

lndicc

ôox
EO*

a0 t6

EOA

a0*
æ*
80r

80r
E0x

a0'(

a0r
ao t(

80r
80x
ao%

ao t6

80r
a0i
E0r
80 t6

aox

lndicê
pondéré

(.)

560

4ao

160

160

160

s60

400

160

160

160

4æ

160

160

160

720

4AO

4æ

160

160

640

2a8

71al

LÂ MITTT. PUITS

tÂ MtT-lÉ- PUTTS

LA MITTE. PUITS

LA MITTE. PUITS

tÂ MITTE, PUITS

TA t,iITTE . PIJITS

IA MITTE. PUII§

IA MITTE. PUITS

TA MITTE. PUIT§

I.A MIÏTE. PIJITS

I.A MITTE. PUITS

t-À MtT'tÉ - PUrTS

TA MITIE - PUIIS

ta I'flT-rE - PUtls

(A TiITTE. PUITS

I.A MITTE - PUITS

LA MITTE. PUITS

LA MITTE. PUIlS

LA MITTE. PUIIS

Tot l :22

N"14

No15

N"16

N'17

N"18

N.19

N.20

N'21

N'22

N.1

N.2

N'3
N'4
N.5

N.6

N'7
N'8
N.9

N.10

N.11

N.12

N"13

06191X0033

06191X@99

0619rXO137

061g',rXOt3A

06't91XO139

0619XO12t0

0611x0141

06192X0074

06-t92X0075

06't92XOO70

06192X002

06r92X0072

06t92X0073

06191X@48

0ô9xo29
06191XOI30

0619X0131

06191XOr32

06191XOl3!

0619XOr34

06191X0135

06191XOr35

tsTlvaiEtLrEs

lndic. consolidé pour l'uGE (*): 80,0 %
(lndicâtêur SISPEA Fl08.3)

Gêstionnairs du ou des captates: SIVOM RIVE 6AUCHE DU CHER

cod.
BRGM

Arrêté
DUP

lndic.
protaclion pondéré

c)
tES PAIIJREAIJX - PIJITS N'1

LES PATIJREAIJX- PIJIT§ N'2
I.ES PATUREAUX, PUITS N'3
I.IS PATUREAUX. PUITS N'4
I.ÉS PATIJREAUX . PUITS N'5

IES PAÎUREAUX. PUITS N'6
LES PATUREAUX. PUITS N'7
tES PATUÂ'AUX,TUITS N"13

Tot.l : I

06'192X0076

06191X0142

06191X0143

06191XO144

06r9rx0158

06191XO159

06191XO160

06-t9x0161

05r21983

osI2n983

05I2,'1983

o5h2n9a3

05n2n983

osl12l!.983

o5/.r2^983

05n2n963

ao t(

EO ra

ôoa

aox
aox

aot
80x
80x

Débit
m3d

250

250

250

2S0

2S0

250

250

500

2 2SO

200

2æ

200

200

200

200

2oo

400

I 800

lndicê con3olidé pour l'UGE (") : 8o,o %
(lndic.tcur SISPEA HOa3)

Gestionnaire du ou des câptage§ : MONTTUCON COMMUNAUTE

code
BRGH OUP

Débit
m3/j

lndice
pondé.é

GOiJR DU PUY PRISE D'EAU

lndlc.
protactiol|

06195X0O11

(*) lndice pondéré : lndice d'avancement du câptâge x débit du captâ8e.

(-) lndice consolidé pour l'UG[ | Gomme dês indices pondérés de l'UGE) / (somlne des débits de l'UGt)

19107l2O1O 80% 20 000 t6 000

Débit
m3û

600

200

200

200

7t)o

500

200

200

s20

200

500

200

2@

2@

900

600

600

200

2@

800

360

8 9AO
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20 000 16 ooo

lndic. coniolidé pour I'UGE (-) : 8O,0 %
(lndic.t.ur SISPEA Pr08.3)

code
BRGM

Arrêté
DUP

lndlca
prolactloh

Débit
m3/j

lndlE.
pondéré

(.)

lot l :1

IEILLET,ARGENTY 25lO2l2O13 80% t2 000

12 000 96m

lndicc coniolidé pour l'UGE ("): 80,0 %
(lndic.t€ur SISPEA PlOa.3)

En cas d'achat d'eau à d'autres services publics d'eau potâble ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque
ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des volumes annuels d'eau produ;ts ou achetés à d'autres services
publics d'eau potable.

Règles de calcul : La valeur de I'indicateur est fixéê comme suit :

O% Aucune action.
20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours.
40% Avis de l'hydrogéologue rendu.
50% Dossier recevable déposé en préfecture.
60% Arrêtépréfectoral.
80% Arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux
terminés) tel que constaté en application de la circulaire DGS-SDA 2005-59 du 3l janvier 2005.
10O% Procédure de suivide l'âpplication de l'arrêté.

Au delà de 8O%, l'appréciation de l'indicateur d'avancement est de la compétence du maître d'ouvrage,

La collectivité doit mettre en oeuvre une surveillance effective du respect des prescriptions de l'arrêté de déclaration d'utilité
publique instaurant les périmètres de protection réglementaires autour de ce captage. ll est demandé qu'un bilan annuel de
cette surveillance soit transmis à l'Agence Régionale de Santé pourjustifier de cette surveillance.

(") lndice pondéré : lndice d'âvâncement du câptâ8e x débit du câptâge.

(") lndice consolidé pour l'UGE : (somme des indices pondérés de I'UGE) / (somme des débits de l'UGE)

Gestionnâire du ou dês captates: COMMISSION DE PRODUCTION DE PRAT
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Données sur les unités de distribution de

oo30q)381 - RESEAU SAt NT-V|CTOR

Population alimentée

Populârion pêrmâh.nte Populâtion étd

1775 r 793

I'unité de gestion

PoPulüion hivcr

1775

Commune(s) et qua rtier(s) alimenté(s)

20 066

Dpt

003

003

003

T'INSEE

03101

03101

ox262

DOMTRAT

DOMTRÂT

zona allmantréa

civr.ft., chatèôugay

Givrêt., Chât.âugây

% d. lâ commun. âllmenté.

l

1

(x)3(x)O:!82. RESEAU PRAT - RIVE GAUCHE CHER

Population alimentée

Populâlion pcrmàncnte

t9 997 20134

Commune(s) et quartier(s) alimenté(s)

19 997

DPt

003

003

003

003

003

o03

003

oo3

003

003

o03

003

003

003

003

003

003

003

003

003

003

003

N. tt{sEE

03284

01262

03279

03317

03172

o3oo5

03211

03212

03225

03224

03246

03249

03259

03qr0

03051

03055

o3072

03084

03101

03124

03136

03145

Communc

TIEIGNAI

ITILtEI,AROCNTY

MESPLtS

QUINSSAINES

sAtNÏotstRt

SAINT.ELOY,D'ATLIEi

SAINT-T'ARTINIEN

SAINT-§AUVIEi

auotS

CHAZEMAIS

couRcat5

OOMTRAI

HURITL

LIGNEROLLES

Tdal.cor'lmun âllii.ôta.
1@

2

1@

1@

1oo

1oo

100

100

100

100

100

1@

1@

loo

't@

100

100

100

7S

100

100

.100
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Population alimentée

Popul.tion pêrmânente

17AA

DPt

003

003

Commune(s) et quartier(s) alimenté(s)

1 788 1 814

% de lâ commurle àlim€nté€N'IN§EE

03101

o3262

zone àlimentée

LTS 
'TOUÀNEAUX

20

2

DOMERAT

Population alimentée

Popul.tion p.rmanênte

Commune(s) et quartier(s) alimenté(s)

N" INSEE

03262

Popul.tion até

90

% de la commune alimentée

87

oPt

003
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Partie B : Qualité de I'eau distribuée par unité de distribution

L'indicateur tlobal de gualité :

Sur la base des résultâts d'analyses de l'unité de distribution logique, un indicateur global est calculé et assorti d'une appréciation
sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée,

L'indicateur global prend en compte les 30 paramètres (ou familles de paramètres) recherchés dans le cadre du contrôle sanitaire
de l'eau distribuée et faisant l'objet d'une limite de qualité. ll correspond au classement le plus défavorable de I'ensemble de ces
30 paramètres.

Les résultats pris en compte sont des résultats des analyses du contrôle sanitaire, des contrôles renforcés et des recontrôles, dès
lors qu'ils sont représentatifs de la qualité de l'eau de l'ensemble de l'unité de distribution.

Des résultats d'analyses des années antérieures (dans la limite de cinq années) peuvent également être pris en compte dans le
calcul de l'indicateur si le nombre de résultats d'analyses de l'année du bilan est insufflsant pour réaliser le calcvl (cas des petites
unités de distribution).

A

TTf,
c
D

Eau de qualité insuffisante ayànt pu faire l'objet de limitations de consommation

Pour votre unité de gestion, le bilan concerne les unités de distribution suivantes :

003000381 - RESEAU SArNT-VTCTOR

OO3OOO382 - RESEAU PRAT. RIVE GAUCHE CHER

003æ0384 - R.i1oNTLUCON - R|VE GAUCHE CHER

OO3OO4O2O - ANTENNE R.MINIERE . RIVE GAUCHE CHER

Le bilan annuel de la qualité :

Le bilan annuel de qualité est établi par unité de distribution. ll porte sur les anâlyses d'eau prélevée sur cette unité et les
installations qui l'alimentent: la station de traitement-production quand I'eau est distribuée après traitement, la ressource quand
l'eau est distribuée 5âns traitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution logique (UDL).

Eau de bonne qualité

Eau sâns risque pour la sânté âyânt fait
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Unité de distribution RESEAU SAINT-VICTOR (0O3O0O381)

Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur I'eau distribuée en 2022

Les résultats utilisés dans les tableaux suivants sont issus des prélèvements réalisés sur l'unité de distribution et les installetions
qui l'alimentent, c'est à dire la station de traitement-production, quand l'eau est distribuée après traitement ou la ressource,
quand I'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue I'unité de distribution logique (UDL).

Dans le tâbleâu cidessous les paramètres ayant fait I'objet d'au moins unê non conformité aux référênces dê quâlité
apparaissent en orange. Les paramètres ayant fait I'objet d'au moins une non conformité aux limites de qualité apparaissent en
rouge.
Les paramètres âyant fait I'objet d'âu moins une non{onformité aux limites ET d'au moins une non-conformité aux références de
qualité âppâraissent en violet.

(-) Au départde Ia distribotion, poür les eaux supeiicietles et pour les eaüxd'otiginè touteûàine prcvenantde milieux fissurés présentantune turbidité périodique

impottante et svpéieurc à 2,O NFU,la réfercnce de qualité est de 0,5 NFU et la limite de quàlité de1 NfU.

Unité de distribution : RESEAU SAINT-vlCTOR

Unité
Références de qualité

llini 14 axi Mini M axi Limit.. Raf.

? iarsrigl H rclolroroorQu€s

BACT. aÉR. REVTVTfIASLES À 22"-68H n/mL 13 O,OO

8ÂcT. aÉR. iEvrvrFrAttEs À 36.44H n/ml 13 o,oo

8acT. gt spoREs sulFrTo{Éou.Iootrtt n/(1oomr) o,oo 13 o,oo

sAclÉRrfs COLTFORHES noota L-i,rS n/OOOmr.) O,@ 13 O,OO

aNiÉÀOCOQUtSIooMl.r1s n/(1ooml) o,oo 13 O,OO

TSCHEÀ,CHIA COL| nooHt - Mr n(1ooml) o,0o 13 o,0o

coitItxrt EllvtioIIllEr{Et{TÂt

TEMPÉRAÎuRE oE L,EÀU 'c 25,00 T3 10,90

cai ctEitsrtQuE§oto^t{otÊ?ltQuEl

^sPrcr 
(QuaL[aTto 13 o,o0

COLOÀATION mtftrl 15,00 13 O,O0

couttuR (QUALtrArtr) 'r3 o,o0

ooEui(QuauTArro 'r3 o.0o

§ vtuR (QUALtraTtF) 13 O,OO

TuRotDrrÉ NÉPHÉLofi ÉTRlauE Nru Gur
ùôi)e.j - '- --- - - Ntu 2,0o 10 o,oo

IE§IOUEL TRAITEMINI D' D:StiIIECÎION

CHLORE LIBRE mE(Clz)/L 13 0,00

CHLORETOTAI mg(Cl2rL 13 0,03

EQlrutit c rco<aRlor{rQul
f)aQu,ufiacrlcoc ilolrQuE I o. EAü tNcausfANTE l1- LÉ6.È^eaal,t lttc^ustaNfr /2 -^Leo{/rl,tiIl3. rl6traxfNr/rcÂEsswE / 1-EAU A6,àts5wE)

tQr t 8!t C,iLiaCAÈaorl .rJ r

0,10

o,17

0,34

0,51

240,00

240,00

0,@

0,00

0,@

0,@

PH O'ÉQUILIORE À LÂ T" ÉCHANTIILON

TtrRE aLcaLtMÉTRteut

TtrRE aLcau M ÉTRteuE coMPLtr

TITiT HYoRoTIHÉlRIQUT

al[{tiau§^ttot{

CHLORUiES

coNouclVtrÉ À 25'c

MAGNÉstuM

POTASSIUM

sooruM

SULfATES

aat (r t{^t{G^t{Ést

IÀiAütIiES AZOTTS EI PHOS?IIORES

AMHONIUTl (EN NH4)

6,50 9,00

0,o0

0,33

o,oo

0,oo

0,o0

0,22

o,oo

5,00

o,oo

0,@

0,00

o,72

4,40

8,11

0,00

10,45

'l',l,76

37,00

25,00

!14,00

6,10

4,00

23,30

30.æ

37,00

31,67

350,31

6,10

4,00

23.30

30.67

37,tto

38,00

392,00

6,10

23,30

32,00

1Ê22 24.50

13

1

1

3

3

-t,s0

8,1',]

0,00

4,39

mdL

?50,00

1100,00

200,00

250,00

200,oo

50,00

2S,00

0,00 0,o0

43,00

0,00

13

3

200,00

13 000 0,00
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Unité
Limites de quâlité

Nb. de

f4ini M ini Limitêt Raf.

NITRAT€S {EN NO3)

NITR TtS/50 + NTTRTTES/3

NITÀITÊS(EN NO2)

NITRITES (EN NO2)

oxYoENE EÎ.t^ltEiCS ORG^NtQUES

5o.oo

1,00

0,50

0,10

1,97

0,04

0,00

0,00

mc/L

ME/L

ougcE[EnÊr{Tl EÏ llltcioFoltu^ rs ll.

ALUMINIUM TOTALG/I mÈ,ogramme/L

ANTIMOINa microgamm€/!

ARSENIC mi$ogramm€/!

aARYUf.r mC/L

SORI MG/l- mA/L

c^DfiruM m'crcgâmmè/t

cHRoME ToTAI microtrâmme/l

CUIVRE M8.IL

CYANUÀES TOTAUX mÈrofiamme(c

FLUORUiES f46/L mC,/L

ITERCURE mic.ogamme/L

NICKEL mic.otramme/L

PLOfiI mÈ,otramn./L

sÉLÉNrutr mi.ros.aûmê/L

p t^itËttat lal a t^ t oto cTtvtlE

ACTIVIIÉ ALPHA GTOiATE TN B(ÙT Bq/L

ACTTVTTÉ OÉraO!OB. iÉSrourrrr BQJrr 6q/L

ACTIVITÉ 8ÉTAGIOIA!' TN BQ/II. Bq/L

ACTIVITÉ 8ÊTAATTiISUAELE AU (40 Bq/L

ACTIVITÉ RÂDON 222 8q/L

ACTIVITÉTRITIUù {3H) 8q/L

DOSÊ rNDlCAilVt msv/â

souÿProoutT DE otlr aaclror{

lROl"lATtS microgrâlnhe/l

AÀOMOFORME mi.rotramme/t

CHIOROOIIÂOHOMÉIHANE mic.ogrâmhe/l

CHLOROFORMT microgramhe/L

DALAPON SPO hicrogrâmme/L

DICHLOiOMONOBROMOMÊTHANI mi.rotremmê/l

TÂTHALOMÉ'HANaS(4§UBSTANCIS) microSrâhme/L

colt?. otG. vot ttts I tiaî-vofalrts
BENZtNI mi.rc8râmm/t

cotatolEs otoaNoH^too:[a3 voL ltl]t
CHIORURI DE VINYL MONOMÈRE mic,ogramme/L

DrcH LOROÉÎHAN[-1.2 mic.otramme/L

TRrcHloÂoÉTHYttNE microt.amme/L

TÉTRACHLÔRÔÉTHYLÊN+TRIcHIÔRÔ.TH
ÿiÈii - -- -- * -. mioosramme/L

TÉTiÂcH LoÀOÉTHYLÈN!-1,1,2,2 microgrammê/t

HYDROC^iI. âOIYCYC!|QUa§ 
^ROtl^ltQU

BENZO(A)PYRÈNE' microghmmê/L

BTNZO{8)FLUOÂANTHÈNE mi.roFemme/t

BEN2O{G,H,DPÉRYIÈ N E microFâmmê/L

BENZO(X)FLUOiâNTH ÈNE mi.68râhæ/L

HYDTOCAR'URIS PÔTYCYCL IÔI''SÂiôfiiiàii'siïiù8si-ai'rîÉïi' m''roÿàmm'/t

rNoÉNo{1,2,3< o)pyRÈ Nt hicrograhme/L

?E'TICIDTi TiICETON ES

Aw. tob*an.. d. ..i. l.hitt. n'a éré Éttôùvr.

PE ItCtOE§ 
^iYLOXY^C 

tDEs

Akû. stb*zn c d. .èû. l,ûitt.

10,00

100,00

100,00

100,@

0,00

0,00

3,00

8,10

o00

5.00

'l),22

o,00

0,70

5,aa

21,03

0,o0

11,03

34,62

0,00

1,40

9,10

39,00

0,00

17,@

64,66

5,00

10,00

200,00

1,00

1,30

0,03

0,oo

0,00

o,o0

1,00

0,oo

0,09

0,07

o,o0

0,o0

0,o3

0,00

0,32

0,00

0,oo

0,oo

0,00

o,08

0,00

oJt

0,13

0,o0

0,00

0,00

0,00

0,00

o,00

0,00

000

0,00

1,00

0,00

o,@

0,07

0,00

0,oo

0,03

0,00

o,32

0.00

0.00

0,00

0,00

2,SO

0,06

o,oo

0,00

0,oo

1,OO

0,00

0,09

o,07

0.00

0,00

0,03

0,00

o,32

0,00

0,00

0,00

0,00

3

3

3

3

1,00

5,00

50,m

2,00

50,00

1,50

1,00

20,00

10,00

10,00

100,c10

100,c10

0,10

0.04

0,00

0,11

0,13

0,00

0,00

0,00

0,04

0,@

0,11

0,13

0,oo

0,00

0,00

100,00

100.@

1,00

0,o1

0J0

o,10

0.to

0,10

0,10

o,oo 0,00

0,50

3,00

10,00

10,00

10,0o

0,00

0,oo

0.o0

0,o0

0,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,00

0,00

0,00

o,0o

0,@

0,@

0,@

0,00

0,00

0,00

lnllences ae suarite

o,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,oo

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Références de qualité
Unité

t.l in !,lini I.4axi

Nb. de

Pt§tlctDÊ§ c^tB^ii^ÎE§
,*unr juàn:... d. ..r. /,,r,. h â été t.t@vé.

?tSttctDts or6^NocHLoiEs
acun. llbsÉnce d. càd. fznttt

PCSTICIDIS ORGÂNOPHOS'HOi.ES

?tSTICIDE§ URTES SUESTITUEES

tESTtCtOa§ TrlÀZlraa§

^Éun. 
ÿô'..n.e dê ..ne r.h/,.

,ÊsrrctDEs Âfi toas, acElant DE3, ...

^ucun. 
rubnâ..€ de .êûe rrni,lê h . êré .ètoltéè

^dn. 
rubn *ê dê .ê6ê i.i,r/. ôt éë êû@1nê

?a3ltclots suLtoNYLUiats

rff. iuà*ffi.d. c.n r,-û.

^uqo. 
tub*ancè de ..ûc faûu.

,.§lICIDE§ PYf, EÏHTINÔIDES

^ocrn. 
whttâh.. t1. ..rr. fàûtr. n , ért ftttouÿt.

?.STICIDES NITROPHINOI.S ET ALCOOLS

?EtTtctDlS Titazotas

^!ctn. 
tublee d. c.d. t2hitt.

?t§ïrcrDEs sli.ollluNNEi

^@.. 
jubnâæê d€ ..6e r.,r,,. â'. été têtouv..

É,T IOL|TES rEiTtnaNTS

tsa

I.IÉIAùoLIlIs oo l LA PÉilINENcE N,À PÀ5 ÉTÉ cARAcTÉRIsÉE

2.ÂMINÔSULÉONYL.N N.I]IMIIHY.NICÔI I rcrogramTe/r

PaSltctDÉs otvtÀs

TOTAL OÉS PISTICIOES ANALYSÉS 2

0,10

0,10

0,50

2 o06 0,06

006 0.06

-..IÉTAIOLIlES NON PERlINENTS

^!cun. 
suh:tuÉè de c.d. f.ûrt.

DrvEis MrctoPortu^N1s oR6^NtQuts

ACRYLAMIDE

TPICHLOROHYORINI

0,10

0,10

2

2

0,00

0,00

0.oo

0.00

0,ol

o,o7

0,00

0,00

Unité de distribution : RESEAU SAINT-VICTOR

Réf.

1
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Lêt lubitanccr ruiv.nte3 ont été ân.ly3éêi m.t ôon r.trouva.s :

alphâ, hch bétâ, hch deltâ, hch Sammâ (lindane), hch âlpha+beta+dehâ+gamma, heptachlore, pârôthion méthyl, parâthion éthyl, oxydéméton méthyl, mâlathion, fosetyl,

deméton s méthyl sulfoné, diazinon, dichloros, chlorpyraphos éthyl, chlorpyriphos méthyl, chlorfenvinphos, phosmet, phosâlone, prométhrine, métâmitrone, métribir2i

ne, hexazinone, flufenacet, desmétryne, cybutrne, atrazine, améthrne, terbutrne. terbuméton, terbuthylâzin, simazin€, propazine, fluopyram, fenhe)(âmid, diméthéna

d, spinosyne â, spinosyne d, spiroxamine, âbamectin, oxâ metolâchlore
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Unité de distribution RESEAU SAINT-VICTOR (OO300O381)

Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2022
O rau,r,riÉ cÀ.coc r8oJ,aur(o=E^utNcausraNri/1.LÉoanf^rflvrrrcrusr,!rf/,=Àr,ÉcN,rtrRE/3-tÉcÈREt4ENraca(sstv!/.,EAU^ceÉsstv!)

Nombre de dépassement des références de qualité

lô3tâll.tiôn P.râmètrâ

CARBONE ORGANIQUE IOTAL

CÀâBONE ORGÀNIQUE]'OTAL

CARBONE ORGÀNIQUE TOTAL

rQUIr0RE CATCOCAiEONTQUE 0/1/2/3/4 (.)

D|tê

21lO3|ZOZ2

1610612021

12iOl2022

1610612022

Ré.uh.t

3,1mE(c)/L

2,a ms(c)/L

3,3m8(c)/L
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Unité de distribution RESEAU SAINT-VICTOR (003000381)

Bilan global de lâ qualité des eaux distribuées en 2o22
(uniquement par rapport aux valeurs limites de qualité)

Oualité bactériologique :
(l ôdicateu r S I S PtA nOLl )

Nombre de prélèvements :

Nombre de prélèvements non conformes :

Proportion de prélèvements conformes :

Oualité ohvsico-chimique :
(l t'd icateur S I S PEA n 02.1 )

Nombre de prélèvements : 13

Nombre de prélèvements non conformes : 0

Proportion de prélèvements conformes (ne tient pas compte des dérogâtions)

Conclusion sur la qualité de I'eau distribuée

Conclusion sanitaire:

L'eâu distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Observations / recommandations techniques :

13

0

100,oo %

100,00 %

lndicateur global de qualité

A: Eau de bonne qualité

C: Eâu de qualité insLrffisante ayânt pu fâire l'objet de limitâtions de consommâtion

D I Eâu de mauvair€ qualité âyâht pu fâire l'objet d'interdiction de consommation
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Unité de distribution RESEAU PRAT - RIVE GAUCHE CHER (003000382)

Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2022

Les résultâts utilisés dans les tableâux suivents sont is5us des prélèvements réalisés sur I'unité de distribution et les installations
qui l'âlimentent, c'est à dire la station de traitement-production, quand I'eau est distribuée après traitement ou la ressource,
quand I'eau est distribuée sans traitement, Cet ensemble conrtitue l'unité de distribution logique (UDL).

Dans le tâbleau cidessous les paramètres ayânt fait l'objet d'au moins une non conformité aux références de qualité
apparaissent en oranBe. Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux limites dê qualité apparaissent en
rouge.
Les paramètres ayant fâit I'objet d'au moins une non-conformité aux limites ET d'au moins une non-conformité aux référencês de
quâlité appâraissent en violet.

(*) Au départ de la disttibutiot , povr les eâvx supeiicieles et pour les eaux d'otig,ne soute aine prcvenant de milieux fissurés préser,taût une turbidi.é périodique

impo.tante et supérieure à 2,O NFU,la référchce de gualité €std€ 0,5 NfU et la limite dequalitéde1 NfU.

Unité de distribution : RESEAU PRAT . RIVE GAUCHE CHER Code'003000382

Unité
Limites d€ quàlité Références de quâlité

Nb de

l,1lni l.l ini Llmitêr Réf.

PAn ÉfiiEt !rlcrouolootQu€s

BAcr. a(R. REvrvrflaBtts À 22.-6aH

BACI. AÉR. REVtVtfrAltE5 À 36",44H

BACT. tT StORaS SULf |TO-RÉOU.n0OM!

BAcrÉRrEs coûFoRMts nooML-Ms

ENTÉRocoeuEs nooMt-Ms

ESCHIR|CH tA COLI nOoH L , Mf

co ïExlE gr{vttorNaiENl L

lEIIPÉRATURE DE !'EAU

cÂt cttitsltQuts oic^NotEafl quEs

AS PECT (QUALITAT IF)

COLORATION

COUIEUA (QUALITATI')

OOEUR (Qt]ATITATIF)

SAVEU R (QUATITATIF)

rLrRr:ril itr..rLLi r.lrlPrQL! r!rt, { ,

TURarDrrÉ NÉpHÉLoMÉrRrQUE Nru Gur
uoDr')

f,asrou tl riarrEllt NT ot Dt§tNftcIroN

EIOXYDE DE CHLORT MG/LCLO2

CHLORE LIBRE

CHIORETOTAL

ozoNt

0,00

0,oo

EQUlllli.a CALCOa^RIONTQUE

(1 fou,r,tia cârcocriælv,aut I o -rau tNciusfaNlt / 1 - Leat^tNINt tNcausfaNfE / 2. a t,ÊautLtr|.. /3. ttcta.HtNf 
^cnFss,vrl. 

= FÀuÂ6rrs§lÿr)

n/(10omL)

./(1OOml)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

100,00

24,00

0,@

0,00

0,00

0.@

0,00

0,00

49

49

49

49

49

49

49

49

'c

NfU

25,00

15,00

0,50

2,00 37

5

49

43

49

12

12

12

12

600 t5,33 24,90

o,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

r00

mg(cl2)/L

mdcl2)/L

mdL

mdL

mgL

0,00

0,00

0,00

0.03

0,00

0,13 0,59

0,04

0,13

0,20

001

0,09

o,a2

1J6

0,06

PH o'Éeur.lBRE À ta r ÉcHANïLLoN

rlrRE aLcauMÉ1ÀIQUE

T RE ALCATI M ÉTRIQUE COMPLEl

TITRE HYDRoTIMÉTRIQUE

llll{Ei Lts^Ttoll

CALCIUM

CHTORURtS

coNDUCïVrrÉ À 25.C

t.AGNËSIUM

POTASSIUM

SODIUM

sul,taTas

6,50 9,00 7,60

7,99

0,00

6,85

13,14

4,50

4,22

0,00

4,45

15,45

44,æ

47,00

338,00

3,10

2,40

7,90

52,43

57.08

369,10

3,43

3,55

9,O3

9,13

55,50

67,00

{04,@

1,20

4,40

]1,50

1?,OO

250,00

r 100,00

200,@

250,00

200,00

200,cro t9 000 8,32 27,4O



unité de distribution : RESEAU PRAT - RlvE GAUCHE CHER

?age 21 sut 41

Unité
Limit€s de quàlité Références de qualité

Nb. de

l'4 in Mrni Réf.

?ÀR ltITRE§^ZOIES EI FHO§PHOilS

AMMONIUM (ÊN NH4)

NITÀAlES (EN NO3)

NITRAIES/so + NITRTES/3

NITÂITES (EN NO2)

NITÀITTS (EN NO2)

oxy6Er{t EÎ r.!^trEtÈs oRGANTQUES

50,00

1,00

0,50

0,10

0,00

2,90

0,06

0,00

0,00

50,o0

0,10

200,00

0,70

1,00

't2

49

12

-12

12

mgL

mrL

0,00

6,02

o,12

0,oo

0,00

16,75

0,00

0,oo

0,03

o,ot

0,00

0,00

0,32

0,00

o,12

0,00

0,00

o,o0

0,00

0,00

0.00

0,11

0,10

0,00

0.00

0,00

0,00

13,00

0,26

o,00

0,00

22,0O

0,00

0,00

0,03

o,o2

q00

0,oo

0,58

0,00

0,14

0,oo

0,@

0,00

0,m

olt(xl.atti,llllr§ EÎ t tcioProt tuaNTl t{

ATUMINIUM TOTÂI G/L

ANTIHOINE

ÂRSENIC

BOiE MO/t-

cÂofatuM

CHROIII TOTÂT

CUIVRE

TLUOiURES MG/L

MERCURI

NICKEL

PLOMB

sÉLÉNrutr

PAiAII'TTE§ LIE§ A LÀ IÂDIOACTIVII'

ÂCIIVITÉ AIPHA OLOIALC ÉN IQ]'L

ACTIVITÉ 3ÉTÀ 6LOB. RÉSIOUILLÊ 8QJIT

ACTtVtl( BÉrA OLOEALE EN Bq/[

ACIIV|ÎÉ BCÎAATTRIEUABLE AU X4O

ACIIVITÉ RADON 222

aclvrrÉ rirTrurir (3H)

DOSE INOICATIVE

SOU§+iODUIT Ot DE§INIECTIOI{

IROMATIS

tÀoMoFoR t

mt/t

mgL

5,00

10,0o

1.00

5,00

50,@

2,OA

50,00

1,50

1.00

20,00

10,00

10,0o

1i,00

0,o0

0,00

o,o2

0,oo

0,00

0,00

0,o1

0,oo

0J0

0,o0

0,00

0,o0

0,00

0,00

0.00

0,09

0,0ô

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

N)/L

8q^

r0,00

100,æ

10o,oo

1oo,@

100.00

100.00

0,00

0,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1æ,00

0,10

o,@

0,@

0,13

0,12

0,@

0,00

0.00

cH LoÀoolBÀotloMÉIHAN E m'c.o&âmmê/t

CHLOROFOÂMI mi.6trâmmê/t

OALAPON SPO mi.rogemmê/L

DICHLOROT.IONOBROT,IOMÉTHANE mi.roÿâmmê/L

IR|HALOMÉTHANES(4sUBsTANcEs) mcroSrâmme^

COI'IP. Oi6. VOLÂI|LS I5E|,iIVOL TTL3

IENZÈN[ mic.osramme/L

colltosE3 oto^NoH^loqEta§ voL^lrL§

CHIORUiE DE VINYL MONOMËRE mGrograome/L

DICHLOÀOÉTHANE-1,2 mrcrosramme/L

TÂrCHLOÀOÉTHYIÈNE m!.rotrammê/L

rËJÀacHLoRoÉlHyLÈN+rRrcHLoRoÉTH microg.âmme/L

TÉT ÂacH LoRoËTHYLÈNE-1,1,2,2 m'cro8râômê/L

HYDi(X^iB. ?OIYCYCllQutS 
^ROn^ltQU

BENZo(a)PYRÈNE t hicrôÿâôme/L

SENZO{a)iL|JOÀA N rH È N Ê mi<rotramme/t

8tNzo(c,H,DPÉ RYLÈN E mi.ro8.âmôe/t

ÙEN2O{K)FLIJOÀANIH È N Ê micrôgamhe/L

II3§?çff,,11{i,t',1il:iÿ,' mÉrctr'mme/L

rNDÉNo{1,2,3-co)PyRÈNE microE amme/L

2,03

12,50

0,15

3,64

't8,20

20,00

0,28

6,30

27,30

1,00

0p1

0,10

0,!0

0,10

o,'r0

0,10

3

0,00 0,00

0,50

3,00

10.00

10,0o

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,01

0,o0

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,@

0,00

3

3

3

3

o,00

o,00

o,o0

0,00

0,00

0,00

0,o0

0,oo

0,o0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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l-imates d€ qualité Références de quâlité
Unité

flini t4 ini l'1ali

Nb. de

^6u.. 
tubnre. d. ..G f,nir,ê n'a éra ÉnoùÿL

PE§lICIDES ARYLOXYACIDES

?tsltctoEs TRtctToNEs

?aslctDEsoRo t{oPHosPHoiEs

^@d. 
ruàn æ de ..de t r/.

PEllrCrOES lRr^ZTNES

r@.. Juàn ftê d. c.cé r,-,Le

pE!ÏctDt3 
^ir 

tD€!, 
^cal 

i DÈs..-

^@.. 
rèn ft. d. ..d. ÊDr,,. nà a.é /.roeÿt

?tsnctDEl c^rl Éalts

^Utr. 
{àn:ft. d. c.ê r,h'ri.

?tsTtctDEs oRG t{ocHl,oiE§

I0,10

0,10

0,10

0,oo

0,05

0,00 0,06

0,01 0,02

PE§ltCtDat UiEES SUlSlrlutE§

^Évn. 
tubstàû. d. ..nê |àhrt.

PESlICIOE3 §UIFONYI.UREE§

akui. tubîànc. d. ..Èê r,,,,'e

?lsTtctDEs tYilTHitNoroEs

PCStTCtOES N|IROPHENOrS fi 
^tCOOLSAe . ttbtuæ dè..i.r2hitte 1 2 été'4tô!4e

PESTTCTDES ltIAZOt ES

,E'n. eôn:... de ær€ irm,l,e 
^ 

a éré Énôqéê

PÊSltCtDES trioatruitNr§
A@ è ebnânc. d...tu |àhitte n à até tzttNvée

HÉI^aOl.lÎa§ PEtltNtt{1§

lolÀL Dts PtstrcrDEs aNALYSÉs

METABOLITES NON PERTINENTS

0,10

0,s0

a,o7 0,10

0,10

0,00

IIÉIABOLIIIS DONT L  PERIINENCI N,A PA§ ÉTÉ cARÂc'ÉRIsÉI

^æwa 
ebmrce dê càÉ lâûùe

PESTTCTDES DtvatS

ESA MTTOLACHTORE mrc.otrâmme/L

DtvERS tatciopoLtu^t{T§ o[6attQucs

EPICHTOROHYDiINÊ

2 0,05 0,05 0,06 G
0,00

0,00

0,00 0,00

Unité de distribution : RESEAU PRAT . RIVE GAUCHE CHER

Limh.t Raf.

2
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lc. rubrtânc.r luivàlrtês ont éta ànalysées mâir non rêtrouva.r :

éta, hch delta, hch gâmma (lindane), hch âlphâ+betâ+delta+8ammâ, dieldrine, méthoxychlore, chlorpyriphos éthyl, dichlorvo§, diazinon, chlorfenvinpho§, d€méton s mét

hyl sulfoné, chlorpyriphos méthyl, fosetyl, mâlâthion, oxydéméton méthyl, phosmet, phosâlon€, parathion méthyl, parathion éthyl, âméthryne, métamitrone, terbutryne,

, f€r!hexamid, acétochlore, cy.zofâmide, cllufenâmide, cymoxânil, diméthénâmide, zoxâmide, tébutam, redâxane, pyrorsulame, propyzamide, pethoxemide, penoxsula

d, spiroxalnine, spirotetrômat
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Unité de distribution RESEAU PRAT - RIVE GAUCHE CHER (OO300O382)

Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2022
o reurrl'ir cracocr^3orv,eu. to. E^u tNcRüsr^NrE t1= LÉctr.xrvr tNc,'usr^Nr. /2. À L'tauttàNt / 3. LectREt ttl 

^oQtsstw 
/. =.^u 

^cREsswE)

Nombre de dépâssement des limites de quâlité

P:.âmàrr

TUÂBIoITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU

D.tc

03l1ol2022

Réruhât

Nombre de dépassement des références de quâlité

lnstâllation

't3

131O912022

Résuhat

CARgONÊ OROANIQUÊ TOIAL

CAR8ONI OR6ANIQUÉ IOTÀL

CÀRBONE OROANIQUE TOIAI

CARBONT OROANIQUE TOIAI.

CARBONE OROANIQIJE lOlAI
CAÀBONE ORGANIQUEÎOTAL

CARBONE OROÂN!QUE lOlAL

CAÀBONE ORGÀNIQUETOTAL

CARBONE ORGÀNIQUE IOTAL

EQUTLBRE CALCOCARSONTQUE 0/1/2/3/4 C)

ÊQUTLTBRÉ CALCOCARSONrQUE O /2/3/4 f)
EQUTLTBRE CALCOCAR60NTQUE 0n/2/3/4 f )

o2lo3l2o22

o41o412022

o2l05l2o22

0410712022

01loal2022

o1lo9l2022

03nol2022

02n1t2022

osn2l2022

oslo1l2022

0210512022

02fi112022

2,1 hg{C)/l

2,2 iglc)lL

2J ôstc)/L

3J ng(c)/t

2,s mr(c)/L

2,6 mr(c)/L

2,6 mt(c)/L

2,3 mt(c)/L

2,7 ûglc)lt

3

lnst.lletion

UDI: RtStAU PR T.RIVE GAUCHECHER CHLOÂITE EN MG/I

Rasuh.t

0,73ûtlt
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Unité de distribution RESEAU PRAT - RIVE GAUCHE CHER (O03OO0382)

Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2O22
(uniquement par rapport aux valeurs limites de qualité)

Oualité bactériologique :
(lndicateu STSPEA P1Ol.1)

Nombre de prélèvements :

Nombre de prélèvements non conformes :

Proportion de prélèvements conformes

Oualité ohvsico-chimioue :
(lndiceteu S I S PE A nO2.1 )

Nombre de prélèvements: 49

Nombre de prélèvements non conformes : 1

Proportion de prélèvements conformes (ne tient pâs compte des dérôgations) :

Conclusion sur la qualité de l'eau distribuée

Conclusion sanitaire:

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous

Observations / recommandations techniques :

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous

49

0

100,oo %

97,96 %

lndlcateur global de qualité

A:Eau de bonne quàlité

C: tau de qualité insuffisânte ayant pu fake l'objet de limitâtions de consommâtion

D : Eau de mâuvaise qualité âyant pu faire I'objet d'interdiction de consommation
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Unité de distribution R.MONTLUCON - RIVE GAUCHE CHER (003000384)

Caractéristiq ues qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau di3tribuée en 2O22

Les résultats utilisés dans les tableeux suivânts sont issus des prélèvements réalisés sur l'unité de distribution et les installations
qui I'alimcntent, c'est à dire la station de traitement-production, quand l'eau est distribué€ âprès traitement ou la ressourco,
quend I'eau est distribuée sans trâitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution lotique (UDL).

Dâns le tableau ciiessous les paramètres ayant fait I'objet d'au moins une non conformité aux références de qualité
apparaissent en orange. Les paramètres ayant fâit I'objet d'âu moins une non conformité aux limites de qualité aPParaissent en
rouge.
Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non-conformité aux limites ET d'au moins une non{onformité aux références de
qualité apparaissênt en violet.

(-) Au dépa^ de lâdisttibütion, pour leseau, supettcielles et pour leseaux d'oritine souterraine provenantde nilieux fissurét pésentar't une tutbidité pétiodique

importante et supétieute à 2,O NfU,la référence de gualite est de O,5 NrU etla limite de qualité dè 1 NfU-

Unité de distribution : R.HONTLUCON - RlvE GAUCHE CHER

!imites de quâllté Références de qualité
Nb. de

f,!ini f.l ati l'1rni Limh.t

PAR rarrlrs ÈllctoôtolootQuEs

BAcr aÉR REVrvrHAsrÊs À 22a68H

BAcl ÀÉR REVrvrFraBtEs À 36.,44H

BACT ET SPORTS SULFITO RÉDU.NOOMt

ENTÉRocoQUÊs /lOoML.Ms

tSCHÊRICHIA COLI TOOML. MF

COI{TEXTE ENVIRONI'CI'IENTAI

0,00

o,00

0,00

0,00

0,00

6,00

'to,o0

0,00

0,00

0,00

n/000m1) 0,00

0,00

15,O0

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,16

0,@

0,00

0,00

0,00

0,00

9

9

9

9

c^t crE ntQuas oiGaNoLE?TtQUEs

ASPTCl (QUAT ITATIF)

COTORATION

97

97

'12

85

12

12

12

12

COULÉIJR (QUAIITAIID

SAVEUR (QUAL ITAT IF)

ruR&DrrÉ NÉPHÉLoMÉTRlauE NFU Gur
fiP)(")
TURETDTiÉ NÉpHÉLoMÉTRreuE NFU Gur
UDDT')

1,00

mrr

mÿ[

0,s0

2,OO

250,00

1 100,00

200,00

250,00

0,19 0,67

ltstolrttTR tTEtltNl0E DE§|NaEcllotl

CHLORa LIBRC mt(Cl2)/L 97 0,00

cHtoRE TOTAT ht(Cl2)/L 97 0,03

tquu!iE cat co<^itoi{tQUE
c) aqur!,rnr c^rcoc nlon,auE (o. EAU tNcRUtf^NfE /1.LtcÈREtrENr tNc{usraNrr / 2 - 

^ 
L'ÉautLt.RE /, - Ltet Rî,tENI 

^ciÉ§§rvf 
/ . - tro^GÂt§srv6)

0,20

o,29

1,02

1,24

PH D.ÉeutLtBiE À LA1" ÉcHÂN-rLLoN

TtrRE AlcauMÉrRreuÊ

TrrRt atc^LrMÉTRIQUE cortPLEl

TITRT HYDROIItlÉIRIQU'

catcrutl
cHLORllÀt§

coNDUcTIVITË À 25"c

tlAGNË5lUra

POTASSIUH

SODIUM

SULTATES

tat EÎ 
^t't(i^NE!a

? iallE itt 
^zoTal 

ETPHosPHoiES

6,50 9,00

8,06

0,00

5,35

4,50

8,50

0,00

8,65

15,67

40,20

308,00

3,20

2.50

ô,90

7,60

42,76

52,58

341,X3

3,40

2,98

10,58

8,43

60,00

399,00

3,90

4tro

12,70

13,00

87

200,00

200,00

50,00

11,CrO

0,00

45,30

0,74

t49,OO

19,00

Réf.

0,00
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Unité Nb. de

l'1ini t4 ini limh.t Ré'.

aMMONIUM (aN NH4) mSlL

N|TRATES (tN NO3) m8/r

N|TÂATES/5O+ NrTRrl€S/3 m8/t

NITRITES (EN NO2) mg/t

NITRITES(EN No2) hdL

oxYqE a ElL^ttEtE3 otc^t{tQuts

CAaIONE OÀOANIQUE TOTAL mg(cyL

olto(,.ttEt'rENls EÎ },l rctoProttu^Nts n.

aLUMINIIJH TOTAI6/L mi..ogrâmûê/L

ANTltlOlNÉ h'c.ogâmmê/t

ARSENIC mic.oSrâmh./t

BAiYUM mdL

BORE MG/L mt/L

CAOfaIUM hi.rotrâmme/t

CHiOME TOTAL migotrâmme/L

CUlvRt mt/L

c.raNUREs rorAux micrcffammê(c

FLUoRURES t4G/L hrL
MERCURE m'crotramme/L

NrCl<Et h'ffogrâmru/L

PLOMS micrctramm€/L

sÉL(Nruü mi.rcsrâmmê/L

P t iaclRt3 LtEsa !ÂrÀDloaclvtlE

acrrvtrÉ atpHA GtotAlE EN tQ/L àq/t

acTlvtrÉ 8ÉTAGLoB. RÉsrDUELrE Bct/L aq/l

acnvtrÉ BÉTAcLola[ EN aQtL 8q/L

acTlvtrÉ 0ÊTAATTR|BUABTÉ au K4o 8q/L

acnvlrÉ RADoN 222 8q/L

aclvrrÉTRrTruM (3H) 6q/L

DOiE INDICÂT|VE m§v/.

SOU9PiODUIT DE DESII{FEç'ION

IROHATIS microt.emme/L

!ÀOTIOFORME mifiot.âmmê/t

cHLoÀoorSRoMoMÉTHANE micrcÿâmm€/l

CHLOIOFORME mic.ogammë/L

OALÂPON SPD micrcgàmme/L

DtcHLoRoMoNosRoMoHÉTHANE micrograhmc/t

TRTHAToMÉTH^NE5(4SuDsraNcÉs) mi.rog.amm./!

co t.oto. voLAT[s a sEfat vot rt§
atNzÈNE micrôtrâmmê/l

cot'tto§Es oroaNoH^LoqaNEs vot rtll
cHLotuR€ oE vtNYt MoNotlÈR€ microSramm./t

D|CHLOROaIHANÉ-1,2 hErogramhê/t

TnGHLoRoÉTHYLÈNE microt..hme/t

rÉTiâcHLoRoÉTHYLtN+TRTCHTOROÉrH nic.ogÉmôe/r

TÉTÂ cHLoRoÉTHyLtNl-1,1.2,2 mÉ.oÿamme/l

HyDiocÂtt. ?olYcYcuquEs 
^Rora^TrQU

BENzo(a)PYiÈNE' mE.ogrâmm./t

BENZo{B)FLUoRÀNrBÈNI mrcrogramhê/L

BENzo(G,H,DpÉRytÈ N E m'..otramhê/t

BENzo(K)fLUofiANTHtNt mrcrog.amm./L

s0,00

1,00

0,50

0.10

o,oo

5,40

0,r1

0,00

0,00

5,00

r0,oo

0,00

2,30

o,05

0,00

0,00

29,00

0,00

o,00

0,03

0,00

0,00

0,00

o,o2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,65

3,30

0,05

1,60

5,75

36,25

0,oo

0,00

0,03

0,00

0,oo

0,00

0,06

0.00

0,09

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,00

0,22

0,00

0,00

43,00

o.o0

0.00

0,03

0,02

o,00

0,00

0,09

0,00

0,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,æ

44,00

o,22

9,70

59,10

97

12

12

12

2,00 12

200,@

4,70

1,00

o,97 r,s5 1,90

5

5

5

5

5

5

1,00

5,00

50,00

2,OO

s0,00

1,50

1,00

20,@

10,00

10,00

100,00

100,00

0,10

2

2

2

2

2

)

9

9

I

9

I

0,00

0,00

0,07

0,08

0,00

0,00

o,00

0,oo

o,o2

0,11

o,r0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

0,15

o,12

0,00

0,00

0,00

10,00

100.00

100,00

100,00

0.00

0.00

32,59

0,15

6,76

40,81

100,00

100,00

1,00

0,01

0,10

0,10

0,10

0,r0

0,10

o,oo

0,01

0,00

0,00

0,00

0,m

0,@

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,50

3,00

10,00

10,00

10,00

0,00

0,o0

0,00

0,00

o,0o

o,o0

0.00

0,00

0,00

0,00

HYDROCARBIJRES POTYCYCLIQUTS
AROMÀTIQUES (4 SIJBSTANCIS)

tNDÉNo(1,2.3{D)PYÀÈNE

Pr SitctDEs TttcEtoNas

ARU1. tub*Zr.. dc Gû. fanù. n'a .té rct@uvèè

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

o,oo

lnererences 
ae suaite

o,00

0,00

0,00

0,oo

0,00

o,o0
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Limites de quâlité Références de qualité
Unité

Mini Mini

Nb. de

PtslrcroEs 
^RYt 

oxY ctDas

Aæuî. tlbnln e dc ..{. 12ûitt. â'd ér: Gn ovÿ.z

PasltctoEl c^Rlal,l^TE§

^o.uo. 
svbÿ,n è dê ..u. f.6it.

P'SlICIDES ORGANOCHLORES

^rùn. 
bdaft. d. c.É. fanrlr.

?asltctDtsoR6 roPHollHoiEs

^ku.e 
iuàî,nce de ..& f,h,,re n . é@ t.ttoùÿéè

?fiIctDEl 1 
^2tN 

as

Akune :!bu,ne à. æd. hh lè â'|. éré 
'èttouvé.

pa§rlctDa3 
^ir 

tot3, 
^ctT 

t{rDt§,...

A@iê sobrt.nc€ dê .€t. FaD,[e n . éil t.no!ée

,a§ltctDas uttas suaslrIuEEs

PESlICI DE5 IULfOIiIYLU À'E§

^!ctn. 
rubrràÆ. dè..tt fzûi|l. n'z été tcÿouréê

f ESTICIDIS PYRÈlHTINOIDÊ5

^kuo. 
sùb.ùn.è d. c.ne fznttt.

?r§TtctDrS NtrRo?HÈ ots aT 
^tcoots

PESitCtOES litÂZOtES

Àu.u.e ilbnin.ê de .erê Êrâ,rrê 
^ 

a éré rcttouÿé.

Pt.IlCIOÉS SIROIILURINES

a{uDs rlbn'nc€ de cêite rrâ,[é n , été /e.ou#ê

T'ÉTABOLITTS PÊIIINEN15

TSA METOLACHLORE

l.lÉr^BoLtrEs DoNT ta pEirtNtNcE N'a pas ÉTÉ caRÀcrÉRtsÉE

o,o2

o,00

0,02

0,00

o,00

3

9

9FPICBIÔROHYDRINF

0,10

0,s0

0,04 0,05

0,05

0,02

-

Pt§TtctDE§ otvEt5

TOTAL DES PESTICIOES ANAIYSÉS micrc8râmme/t

tI.tA!OLIT'S NON'ERTIN'NTS

tsa MtToLAcuLoÀt

OIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIqUES

0,03

o,o2

0,00

0,00

f-

0,10

0.r0

0,00

0,00

Unité de distribution: R.MONTLUCON - RIVE GAUCHE CHER

Limlt.j Raf.
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lat n b*âôcêr tuivrnta. ont êé rnrlyréêi mair non retrouvacr :

ophame, cârbarl, carbendâzime, cârbofuran, benfurâcarbe, arulâme, .ldicârbe, triallate, thiophànate méthyl, thiodicârbe, prosulfocârbe, propamocarbe, pyrimicârb€,

éta, hch delte, hch gamma (lindane), hch âlphà+betâ+deltâ+gâmma, daeldrine, méthoxychlore, F,ârathion éthyl, oxydéhéton méthyl, hâlathion, fosetyl, deméton s méthy

nosyne d, rpiroxamine, spirotetramat
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Unité de distribution R.MONTLUCON - RIVE GAUCHE CHER (003000384)

Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2022
oFaûLt.RE c Lcæ^AsoN/qtt[ (o- tau tNctusfartfa / 1- Ll6tâ.rrffr rxc^u§I lvrf /2 r,r r'aa.r,r,m. /, = ract^fnr .r rcirrsryf / 1. .^ü 

^GREssNe)

Nombre de dépâssement des références de quâlité 9

lnst.ll.tion

rTP r 6OUR DU PUY-STATION

lnstallâtlon

UDI R'SÊAIJ MONTLUCON,DESERTINES

ln.tâllâtion

UDI r R MONTLUCON -Rlvt GAUCHE CHER

?rramàrê

EQUTLTBRE CALCOCAREONTQUE 0nl2/3/4 e)

EQUtLtBf, E CALCOC^RBONTQUE 0/1/2/3/4 f )

D.tê

0910212022

2510412022

TEMPÉRÂTURE oI L,EÀU

TEMPÉÀÂTURE oE L,€AU

TTMPÉRÂTURE oI L,EÀU

TEMPÉRAIURÊ OT L,EÀu

Dâte

1610712022

10lOAl2O22

21lOOl2022

21lOOl2022

Ré5uh.t

25,7 "C

26,6 "C

25,6'C

25,3'C

P.r.mètrG

BAcrÉRrts coLrFoRMEs rtooML,Ms

ITHPÉRÀlURt DE L,EAU

TEfiPÉRATURI DÉ L'EAU

Date

17pAl2022

1AlO7l2022

17pAl2022

Réruhet

r0 n/{r00ôL)

25,6'C

26'C
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Unité de distribution R.MONTLUCON - RIVE GAUCHE CHER (003000384)

Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2022
(uniquement par rapport aux valeurs limites de qualité)

Oualité bactériologique :
(t nd icateu St S PE A nol.1 )

Nombre de prélèvements :

Nombre de prélèvements non conformes :

Proportion de prélèvements conformes :

Oualité physico-chimioue :
(l ndicateur SIS P E A nO2.1)

Nombre de prélèvements : 98

Nombre de prélèvements non conformes : 0

Proportion de prélèvements conformes (ôe tient pas compte des dérogations) :

Conclusion sur la qualité de I'eau distribuée

Conclusion sânitâire:

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Observations / recommandations techniques :

I

0

100,00 %

100,oo %

lndlcateur global de qualité

a : Eâu de bonne quâlité

C : Eâu de qualité insuffisânte ayânt pu fâire l'objet de limitetions de consommâtion

O' Eau de m.uvârse quâlité âyant pu faire I'objet d'interdict;on de consomm.tion
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Unité de distribution ANTENNE R.MINIERE - RIVE GAUCHE CHER (003004020)

Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2022

Les résultats utilisés dans les tableaux suivants sont issus des prélèvements réalisés sur l'unité de distribution et lê! installations
qui l'âlimentent, c'est à dire la station de traitement-production, quand l'eau êst distribuée après traitement ou la ressource,
quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue I'unité de distribution lotique (UDt).

Dans le tâblêau cidessous les paramètres ayant fait l'objêt d'au moins une non conformité âux références dê qualité
apparaissênt en orante. Les paramètres âyant fait I'objet d'au moins une non conformité aux limites de qualité apparaissent en
rouge.
Les paramètres ayant fait I'objet d'au moins une non-conformité aux limites ET d'au moins une non-conformité aux références dê
qualité appâraiss€nt en violet.

(,,) Au dépan de la distribution, poür les eau, süperficieltes et pour les eaux d'o.ittne sôuteftaine provenant de milieux frss!îés p.ésentant une tu.bidité périodique

importante et sùpérieore à 2,O NFU,la référchce de guâlité ert de 0,5 NfU et la limite de qualité de 1 NFU.

Unité de disÙibution : ANTENNE R.HINIERE - RIVE GAUCHE CHER Code :003004020

Unité
Limites de quâlité Références de quâlité

Nb. de

È1 nl 14ini Limit.t Réf

? R taal(ai t{ctoBtot oolQUE§

BAcr. aÉÂ. REvtvrFtaB(Es À 22q6aH n/mt 3 o,oo

0Âc1. a(i. RtvtvtFtaBras À 36.-4,{H n/mt 3 o,oo

tÂcr. Êr spoREs suLFtro{ÉDU.I0oMr. n/C1oomL) o,0o 3 o,0o

lActf ES cou FoRMEs nooMr-M s n/(1oomL) o,oo 3 o,0o

tN1ÉRocoeuE§ flooML+rs n/(loomL) 0,00 3 o,0o

ESCHERTCH rA COrr ioor'r L - l'1f h/(l0OôL) 0,00 3 o,0o

cot{TExTE Et{vttoNNE}lENl l
,LlltFnrlrl Dt I IÀt c l\t 2)

c^t crÊ 5[QuEs otG^roETrqiJE3

ÂSPECT(QIIAIIrAIF) 24 0,00

cotoRATtoN m8(ftyL 15,00 24 o,oo

COULEUR (QUAITIAIIF) 24 O,OO

ODEUR (QUALIIATIF) 24 O,OO

§AVIIJR (QUALITATIO 24 O,@

TuRBrDrlÉ NÉpHÉLoMÉTRreuE NFU (sur
ùôii(Hi - - ^rFU 2,0o le o,0o

tI§IDUEI IIAITI}IENl OE DEIIN'ECION

CHLORELTBRI mdcr2)/r 29 o,0o

CHLORETOIA! mdcl2)/L 29 O,O4

tQu[llit c^tco4 nlotrquE
(, ferruria c rcoc.xso,veul ( o . EAU tNcRUsr^ rE 11 - LËcÈREt ENt ,,.lcRustaÙlE / 2 . 

^ 
L ÉautLtà E / 3 . LÊGÈRErqENr 

^cn.sstw 
/ . . 6au 

^cREsswE)
EQlJruaRa CAICoCARBON1QL Eofil2l3l4 1 2 2 zo)

PH unité pH 6,50 9,00 29 7,9O

PH O'ÉQUILIIRE À L I"fCHANIILLON UNitéPH 2 7,9A

TtrRE ALCAU üÉTRleuE .t 2 o,oo

TlriE ALcAUMÉTÂteuE coMp!Êl { 5 9,90

TtrRt HYoRoIMÉTRteuE of 5 12,70

0,15

0,20

0,67

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,2ô

0,@

0,00

0.00

0.00

0,00

0,64

2

8,30

4,15

0,@

11,15

14,65

CBIORURES

coNDuclvrrÉ À 25"c

MAGNÉstuM

IOTASSIUM

soDtuM

SULIATTS

tri Eltt^Ng^rE3t

40,20

34,O0

383,75

8,25

4,00

18,75

25,40

41,00

418,00

6,30

4,50

20,50

29,00

12,uO

10,00

0,@

0,00

o,00

0,00

mt/L

250,00

1 100,00

200,00

250,00

39,00

27,o0

337.00

e,2a

3,50

17,00

23,00

2

5

24

2

2

2

5

50,00 0,00 0,00 0,00MANGANÈsE ToTAL

PARABtlÀÈS 
^ZOlES 

ET PHOSPHOTÊS

AMMONIUM (EN NH4)

200,00

o,o0
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Références de quâlité

r',1in M rni Limit.3 tal.

NITÂATES (EN NO3)

NIlRAIE S/5O 1 NITÂlTE§/3

NtlÂrTts (tN No2)

NTTRTTIS (tN NO2)

oxYoEtE EÎ ta^ItEiEs oiG^t{tQUEs

CARIONE ORGANIQUE IOiAL

olrgc€rEll€t{Îs ET xtcio?ottuANïs r.
ALUlvlINIUIT TOTAL G/L

ANNN'OINÊ

ARSENIC

toÂt MG/L

CADMIUM

CHROT'E TOIAL

CYANUiIS TOTAUX

TLUORUATS HG/T

TIERCURE

NrcKtl

PLOMB

sÉLÉNIUM

PAiAÈCliEtL|ES^! tADtO^CltVtTt

0,00

0,00

0,00

0,06

0,04

0,oo

0,00

0,24

0,@

o,2a

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

1,OO

0,50

0,10

8,90

0J8

0,00

0,00

0,23

0,00

0,00

17,OO

0,34

0,00

0,00

5

5

3

5

mdL

mdL

N)/L

ACTIVITÊ ALPHAGTOBAIE EN Bq/L Bq/L

ACTIVITÉ BÉTAOLOB RÉSIDUEILT BQrIT 8q/t

ÀcivtrÉ 8ÉlaGLo6arc aN BQ|L 8q/t

ÀcTlvfÉ 8ÊtaaTTR|BUABLI AU K4O 8q/t

acltvllÉ RÀooN 222 8q/t

ÂcirvfiÉ ÎRIÎNM (3H) 8q/t

DOSE lNDlCAllVt msv/.

§OUS?iODUIÏ D€ DESINF'ClION

IROI'IAIES m'c,o6ranhe/t

,ROMOFORME m'croÿamme/t

CHLORODIIROMOHdTHANE mrc,ogramhe/!

CHIOÂOrOi!!E mÉrotrâmmê/t

oALAPON SPD miÛotrammê/l

OICHIOROMONOBÀOMOMÉiHÀNE hicrogt.hm./l
TÀtHÀtOt{ÉlHANÊS(4SUesTANcEs) mrcrcÿ.mmê/L

coxP. oto. vor.Âlfl-l I ltftl-vol t[s
BÊNzÈNE microtrâmm./L

coÉaosa3 otq^NoH^looENas vot l[3
CHLOÂUÂE OE VINYI MONOMÈRI microtràhme/t

OICH IOIOÉTHÂN E,1,2 mi.rotrâmmê/L

TRTCHLOROÉTHYLÈNE mjcrog,.mmê/L

TÉTÀ CHLOROÉrHYLÈN+IRTCHLOROËrH mÉ,otrâmme/r

TÉTi CHLOiOÉIHYLÈNE-1,1,2,2 m'c,ogràmhe/f

HYDiOC^i!. aOIYCYCUQUES AROt{^lqU

BENZo(A)PYRÈNE. m'.rot,.mmê/L

EENZA{B)FLUORANITiÈN E mic@gramm./r

EE NZOIG,H,DPÉRYIÈ N E hE.ogramm./t

Br NZO(K)rIUOÀANTH È Nt mi.ro&âmmc/L

HYOROCARBURES POLYCYCLIOIIESÀdôüiiiôüisiïsùii;nîË§i" r'crosràmme/L

IND(No11,2,34o)pyRÈNE mac,otrâômê/r

PElllclDEs lilcEIoilas
Âtr. ,,bn:e. d. ..d. ÊÀi,,.

?aaltctoEs 
^lYtoxY^crDEs

^æ6. 
tubtnE. d. c.n. bnù.

10,00

100,00

100,00

100,00

0,00

o,72

17,OO

0,02

11,14

35,27

0,@

2,40

12,00

42,OO

0,03

2S,00

4o,20

2,00

r,00

069

0,oo

0,00

0,00

0,05

o,02

0,oo

0,oo

0,04

0,00

0,22

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

o,14

0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,93

0.00

o,00

o00

0,93

1,36 174

5,00

10,00

1,00

5,00

50,00

2,00

50,æ

1,50

1,00

20,00

10,00

10,00

100,00

100,00

2Oo,m 2

3

5

2

2

3

3

2

2

2

0,00

0,00

0,00

0,05

0,03

0,oo

0,oo

o,12

0,00

0,2s

0,00

0,00

0,00

0.00

3

2

100,00

1@,00

0,10

0,00

0,00

0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,14

0,14

0,00

0,00

0,00

2

5

5

2

o,50

3,OO

10,00

10,00

10.00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,@

0.@

1,00

0,o1

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

2

2

2

2

0,00 0,00

o,00

o,00

0,oo

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

3

3

0.oo

0.00

0,00

0,00

0,oo

0,00

0,00

o,oo

0,oo

0,00

0,00

0,00
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Unité
l',1ini Mini 14axi

?t§flclDE5c^tt i{a1t§

^Gunc 
suhiâüc d. .cûc hniu..â éé ..te!4.

?t§IctDEs oiG r{ocHLoREs

^Évn 
5obtunc. d. ..d. hûittc â'z éré Éùouré.

?tlTtctDEl oRo^noPHosPHotas

,rrun. JUôtu. d. c.d. l.h'r,.

PISTICIDES TRIAZINES

^k,ne 
sùbsbnce àe cedê l,ûittê

Pr sTtctDEl alr tDEl, 
^cETAir 

tDEt, ...

?tsTtctDEl uiaEs sultIlluEtS

^ 
8,âe Jubn icê de c.& f,-,,,e n'a é.é ..tr ôeÿée

PISTICIDES SULTONYI.UiEES

Àffi. stbÿzrc. d. ..a2 hûitt. n a ért iùd!ÿr.

?l'rlCtDES lYiErHitNOtDEi

^GUhe 
subtuft. d. ..6. l.ûitt.

?ES'ICIDES NITROPHENOI.! ET ALCOOLS

^æu.subn 
c. d. c.d2 fzÀ;ttc

ta§ltctDE§ 1Ù^zoLtl

^@.. 
Juhn:trê d. æG€ l,-i,r.

PalltctDEl ltRoÙtuRtNa§

^@.e 
lubnâkê d. ..it frâilrê 

^'. 
éré t.tôlrL

r,tÉr lourt§ ÆtTtNal{ls

nÉtA!oLrlas NoN PERIrNENlS

ISA IiE-TOLACHLORE

orvERs MtçÂoPotLUANfs 0RGANtquEs

fiÉr aoLtlas Dot{T t pEiltNaNct N/a pÀ5 É14 catacrÉRttÉE

^!ctn. 'ubsénc. 
d. ..tu fzitttè

PT§YICIDE§ DIVER§

^ûun. 
tubi.É. d. ..n. fàùitte

1 0,02 0,02 0,02

EPICHLOROHYOIINE

0,10

0,10

5 000

0,00

0,00

0,oo

0,00

0,oo

Unité de di3tribution: ANTENNE R.MINIERE. RIVE GAUCHE CHER

lihit t Réf.

lneferencer ae quat'té
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lGa rubatarcoa 3uivantea onl été ânâÿtaa3 mai3 non rêtrouvélt :

osulfan béta, endorullan totâ1, hch àlphâ, hch bétâ, hch delta, hch âlpha+betâ+deltâ+gâmmâ, parathioh méthyl, pârathion éthyl, oxydéméton méthyl, malathion, fosetyl,

deméton r méthyl s!lfoné, diazinon, dichlorvo§, chlorpyriphos éthyl, chlorpyriphos méthyl, chlorfenvinphos, phosmet, phosalone, prométhrine, métamitrone, métribuzi

ne, hexâzinone, flufenâcet, desmétryne, cybutryne, atrâzine, améthryne, terbutrne, terbuméton, terbuthylâ2in, rimâzine, propâzine, fluopyram, fenhexâmid, diméthéna

inâfen, pinoxâden, cyprodiôil, pyriméthanil, proquinàzid, pymétrozine, quimerâc, quinoxyf€n, silthiofam, spinosàd, spinosyn€ a, §pinosyne d/ oxa lnetolâchlore
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Unité de distribution ANTENNE R.MINIERE - RIVE GAUCHE CHER (003004020)

Liste des dépassements de§ limites et références de qualité en 2022
() EQUtLt RE C^LâOCAR,ONIQUE t o = E^u tNCRUslaNfF / 1 . LÉêÈRENENT lNcRUSfaNft / 2 = a L lauLts,. / 3 = L.GÈRENENT 

^cnfssrÿ. 
/ r . au À6ârrs&f)

Nombre de dépassement des références de qualité 4

lnrtrllâtion

UDI ÀESIAU tA MITTI

FtÀTOÎAL

FIRTOTAL

TtMPËRÂTUÀE DE I'EAU

D.tê

1210412022

1910412022

191O412022

09loal2o22
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Unité de distribution ANTENNE R.MlNlÊRE - RIVE GAUCHE CHER (OO3OO4O20)

Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2022
(uniquement par rapport aux vâleurs limites de qualité)

Oualité bactériologique :

(l nd icêteu r S I S PEA P1O1.1)

Nombre de prélèvements :

Nombre de prélèvements non conformes :

Proportion de prélèvements conformes

Oualité physico-chimique :
(t nd icatev s t 5 PEA no 2 -1 )

Nombre de prélèvements : 29

Nombre de prélèÿements non conformes : 0

Proportion de prélèvements cohformes (ne tient pâs compte des dérogâtions) :

Conclusion sur la qualité de l'eau distribuée

Conclusion sanitaire:

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous

Observations / recommandations techniques :

100,oo %

100,00 %

lndlcateur dobal de qualité

3

0

A: Eàu de bonne qualité

C : Eau de quâlité iôsuffirânte âyant pu fâire I'objet de limitations de consommation

D : Eau de mauvâise qualité ayant pu fâke I'objet d'interdidion de consommation
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Partie C : Bilan à l'échelle de I'unité de gestion

Qualité bactériologique pâr installation de l'unité de gestion

Affiéels\ 2o2o - 2O2'l - 2022

Annéa

2020

TTP . SAINT.VICTOR

Conformité sur l'installetion :

Nombre de prélèvement :

100,ü) %

4

2021
Conformité sur I'instâllâtion :

Nombre da prélèvamaôt :

1ü),q) %

3

2022
Coôformité 3ur l'install.tioh ;

Nombrê dê prélèvemênt :

too.00 %

3

Confo.mhé pour I'inrtall.tion .ur troi! an.:

Nombrs de prélèvcmênt:

roo,00 %

t0

Annéê TTP - PRAT

2020
Conformité sur l'instâllàtion :

Nombre dê prélèvement:

100,00 %

12

2021
Conformité iur l'install.tion :

Nombre de prélèvement:

100,00 %

12

2022
contormité sur l'inst.ll.tion :

Nombr. de piélèv.mc.rt :

100,00 %

12

Conformhé pour l'inrtallation ru, trol! anli

Nombrc dq prélàvemqnt :

100,00 %

36

Année

2020

UDI . RESEAU SAINT.VICTOR

Confo.mité iur l'inatallâtion :

Nombre dê p.élèvement:

9O,0O %

t0

202'l
conformhé ru, l'in.talletion :

Nombre de p.élèv.m.nt i

44,62%

r3

2022
conformité su, l'instâllâtion :

Nombre d. prélèvêmênt :

100,00 %

10

Conformhé pour l'installatioô 3ur t.ois ans:

Nombrê de p,élèvem.nt :

90,91%

33

Année

2020

UDI - RESEAU PRAT . RIVE GAUCHE CHER

Conformité sur l'installation :

Nombre de prélèvement:

100,00 %

37

2021
Conformité sur I'initallation :

Nombre de prélèvement:

97,57 %

38

2022
Conformité su. I'initallation i

Nombrê dê prélèvêmont :

100,00 %

37

Conformité pour l'inatallation aur trois ans:

Nombre de prélèvem.nt :

99,11%

112
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Conformité sur I'instellàtion :

Nomb.e de p.élèvêment :

100,«) %

9

Confo.mhé iur I'instellation :

Nombre de prélèv.ment :

r0o,0o %

9
2021

conformité .ur I'installâtion :

Nombrô da prélàvôm6nt :

100,oo %

9
2022

conformité pou. I'inrtallation sur trois ens: 100,oo %

27

conformité sur l'install.tion :

Nombre dê p.élèvcment:
100,00 %

2

conforûhé sur l'inst.llation :

Nombre dê prélèvcment:

1«),00 %

2
2021

Conformité iur l'installation :

Nombre de prélèvoment:

1qr,«, %

3
2022

Conformité pour l'installâtion aur trois ân3:

Nombre dè p,élèvoment:

10o,oo %

7

Conformité pour l'installation sur trois ans:

Nombre de orélèvêment:
94,22%

225

Année

2020

Année

2020

I
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Conclusion générale pour l'unité de gestion

Les eaux distribuées ont présenté une he!.0§-q!aJilé-bÂglé!ielggiq!J9. Toutefois, la présence de bactéries coliformes a

été détectée sur le R. MONTLUCON.

Pour ce qui concerne les pâramètres chimiques, les eaux se sont révélées conformes âux limites de oualité fixées par
le code de la Santé Publioue.

Les références de qualité n'ont pas été satisfaites pour les paramètres CARBONE ORGANIQUE TOTAT (COT), et
EQUILIBRE CALCO.CARBON IQUE :

De manière permânente au point de lÂis§-etr jislihllllig! jc-lsa j!ÈyIclel,

De manière chronique au point de jnj5g3gg[1gi§4i993[g-fua1(réseau Prat)

Ces deux derniers paramètres n'ont pas d'incidence directe sur la santé, ils peuvent toutefois être la cause de la

dégradation de la qualité de l'eau en réseau (corrosion des canalisation, proliférations bactériennes, formation de
sous-produits de désinfection pour ce qui concerne le cOT...). Les traitements de l'eau devraient être améliorés.

Pour ce qui concerne les chloritês, une nouvelle référence de qualité a été institué à compter du lerjânvier 2023,
suite à la modification des textes réglementaires, lorsque les chlorites peuvent être ténérés par le traitement de l'eau
La teneur à ne pas dépasser est, dans ce cas, de O,7 mÿl (pour le paramètre code CLITE_T). Cette différenciation n'a
pas été appliquée pour les analyses effectuées en 2022.

lê w^' r< rân^êllê ô, 
'c 

nar rr <écr rricer l'alimêôr,iiôô êh êâ', ô^r,hlê la collectivité doit:

.vérifier fréquemment le fonctionnement des installations et le respect des mesures prises pour la protection de la
reSsource,

.mettre à jour régulièrement l'étude caractérisant la vulnérabilité des installations de production et de distribution
vis-à-vis des actes de malveillance et le transmettre au préfet (article R.1321-23 du Code de la Santé Publique),

.prévoir les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des
situations de crise (articles 1.732-1, R.732-1 et suivants du Code de Sécurité lntérieure).

Toutes les informations relatives aux installations doivent figurer dans un fichier sanitaire; toute extention ou
modification des installations doit être déclarée à mes services, ainsi que tout dépassement des limites de qualité
(article 1.1321-7, alinéa 1 du paragraphe ll et article R.1321-26 du Code de la Santé Publique.

Pour les unités de distribution alimentant olus de 35OO habitants. un bilan de fonctionnement doit être adressé

annuellement à I'ARS (article R.l321-25 du Code de la Santé Publique).

Par délégation,

Pour lc dlcclcur générC !t ptr daLgttlo
P/b üocl,lu (h b dâlÔg.don

drf
bcn,
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Liste des sigles

AP
ARS
BRGM
CAP
CODERST
DGS
DUP
MCA
PLU

TTP
UDI
UGE
PRPDE

Arrêté préfectoral
Agence régionale de santé
Bureau de recherches géologiques et minières
Câptâge
Conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques
Direction générale de la santé
Déclaration d'utilité publique
Mélanges de captages
Plan local d'urbanisme
Station de traitement-production
Unité de distribution
Unité de testion et d'exploitation
Personne responsable de la production et la distribution d'eau
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QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

RAPPORT ANNUEL

2022

uNlrE DE GESrloN Er D'EXPLolrArloN : COMMISSION DE PRODUCTION DE PRAT

SYNDICAT MTXTE DES EAUX DE L'ALL|ER (SMEA)

,4
>l5E-Eaux Les données de ce rappott sont extraites du Systéme d'lnformation des Services Sanaé Environnement ( SISE-Eaux )
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241, rueGaribaldi-CS93383-69418LYONCedex03-Tél 0472347400-ars-dt03-risqucs-sanilaircs(n,ats.sanle.tl.
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Rappels règlementaires :

consommâtion humaine et déclarêr d'utilité publique les travaux de prélèvement d'eau et d'établissement des périmètres de protection du captage.

les articles L 1324-1 à L1324-5 du Code de la Santé Publique.

Note spécifique à l'attention du maître d'ouvrage :

ll vous appartient de vous assurer que les dispositions du Code de La Santé Publique (articles L 1321-1 àL 1321-10) sont respectées.

Les documents d'urbanisme des communes concernées par les périmètres de protection doivent être mis en compatibilité avec les prescriptions de la D.U.P.

qu'elle est connue de I'ARS - D.D.03, je vous invite à prendre contact avec le seryice santé-environnement de ma direclion.

DESCRIPTIF du ou des CAPTAGE(S) SITUATION ADMINISTRATIVE

Nom
Usage de

l'lnstallation Type Commune
d'implantation

Avis
Hydrogéologuê

agréé

Avis
CODERST

Autorisé
le

Arrêté
D.U.P.

lndicê
d'avancement de

la Prolêction
Etat de la procédure

PRAT - LE CHER AEP PRISE AU FILDEL'EAU TEILLET.ARGENTY 06441X0025 1810212008 06t12t2012 2510212013 Prccâluro leûhinée (€plage public)

lndice d'avancement de la protection :

- Non = Pas dê DUP ou OUP mais sans acquisition el clôture du PPI
- Oui = Anêté de DUP + Acquisition êt clôture du PPI
- O sans SPEA = Arrêté de DUP + Acquisition et clôture du PPI + absence de procédure de contrôle vériliée en inspection

Code
B.R.G.M.

25102t2013 Oui



Nom de I' unité de gestion : GOMMISSION DE PRODUCTION DE PRAT Année :2022

PH

TH

CDT 25

caLcoc2

TURBNFU

ECOLI

STRF

CTF

BSIR

coT

MN

FET

NO3

N()2

NH4

PESTOT

pH à 20'c (unitépH)

Titre hydrotimékique ('F) ou dureté

Conductivité à 25'c (pS/cm)

Equilibre câlco carbonique : 2 : êau à l'équilibre, - 0 : eau incrustante,
1 : eau lq!èremênt incrustante, - 3 : eau légèrement agressive,
4 : eau agressive

: Tuôidité Néphélomékique (NFU)

: Escherichia/ Coli / 1 ooml-MF

. Entérocoques / 100 ml-irs
: Coliformês totaux / 100 ml-MS

: Spores et bactérios sulflto-réductricês

: Caôone Organaque Total( en mg/l C)

Manganèse (pg/l)

Fêr lotal (pg/l)

Nitratês (mg/l)

Nit.ites (mg/l)

: Ammonium (mg/l)

: Somme des molécules de pesticides mesurées (!g/l)

NB : * les paramètres non mesurés sur la période considérée n'apparaissent pas dans le tableau
Les résultats non conformes aux exigences de qualité apparaissent en rouge dans le tableau "détail des prélèvements'.

Type de I'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION
Nom de l'installation : PRAT

Détail des prélèvements :

coT NH4 N02 PESTOTPÂRAMETRES-) caLcoc2 PH TH TURENFU FET MN ESrR CTF ECOLI STRF c0ï25

m9/Lunilé de mesure-> unné pH }IFU rgÀ !str n/(1ofin1) n(i00mL) nl(1oùnl) n(1o{rnL) ps/cm
'n0(c)À

0 0 0.10 0.50Limiles mâxi-> 1,00

Réferences mari ->

Commune

du

point de

surveillance

Nom

du

point de

surveillance

Rélêrencês lnini->

05t0112022 0,00 0,00 0,05OU]NSSAINES
RESERVOIR DE

COURSAGE 7,80 15,15 0,28 17,00 15,00 0 0 0 0 404,00

0210212022 2,00 0,00 0,00SAINIE,IHERENCE
RESERVOIR

BUSSIERE
7,80 0,16 0,00 0 385,00

0210312022 OUINSSAINES 0 351,00 0,00 0,00
RESERVOIR DE

COURSAGE
7,90 14,58 0,00 0,00 0

04104t2022 0,00 0,00SAINTE.TÏERENCE
RESERVOIR

BUSSIERE 8,10 13 45 0,25 0,00 0 0 0 348,00

02t05t2022 356,00 0,00 0,00 0,'10SAINTE.IHERENCE
RESERVOIR

BUSSIERE
7,80 13,88 0.12 15,00 13,00 0 0 0 0

IIIE
III

I

date du rapport : 2710312023

Résultats analytiques des prélèvements d'eau effectués sur les installations de production et de distribution
Cette synthèse ne prend ên compte que los paramètres suivants :

psitmS/l-

Dete

du

prel.

2,00

14.47 0 0 0

0 0

0

i-



Nom de I' unité de gestion : COMMISSION DE PRODUCTION DE PRAT Année :2022

Dato

du

pré1.

Commune

du

point de

surveillence

Nom

du

point do

surveillance

PÂRAMETRES-> calcoc2 PH TH TURBNFU FET MN BSIR CTF ECOLI STRF CDT25 cor N02 PESTOT

unité do mesure---> unité pH NFU FsiL vg/L ni(l00mL) n/(l00mL) n/(l00mL) nl(100m1) ISlcm mg(cIL mg/L flgiL Ps/L

Limites mari -> 1.00 0 0 0.10 0,50

Réferences mâxi -> !

RéIerences mhi..r

0210612422 OUINSSAINES
RESERVOIR DE
COURSAGE

8,00 13,14 011 0.00 0 0 0 0 338,00 2.00 0,00 0,00

ut0712022 SAINTE.IÏERENCE
RESERVOIR

BUSSIERE
7,80 14.47 0,00 0,00 0 0 0 0 372,00 0,00 0,00

0110812022 OU]NSSAINES
RESERVOIR OE

COURSAGE
7,90 15,05 0,20 16,00 0 0 0 0 392,00 0,00 0,00

0110912022 OU NSSA NES
RESERVOIR DE
COURSAGE

1 8,20 13,58 0,1'1 0,00 49,00 0 0 361.00 0,00 0,00 0,08

43t1012022 SAINTE.THERENCE
RESERVOIR
SUSSIERE

14,79 12,00 0 0 0 0 373,00 0,00 0,00

02t11t2022 SA!NTE.THERENCE
RESERVOIR
EUSSIERE

1,70 15,45 0,11 0,00 0.00 0 0 0,00 0,00 0,00

05t1212022 OU NSSA NES
RESERVOIR DE
COURSAGE 7,90 15,35 0,20 35,00 0 0 0 0 385,00 0,00 0,00

date du rapport : 2710312023

NH4

90

0 0

7,80

0 0 383,00



Lrste des depassements des tsIlutsNUts§ de qualrte des paramelres mesures sur I'eau
des installations d'une unité de gestion et d'exploitation

Cettê synthèse porte sur I'ensemble des paramètres mesurés pondant l'année sélectionnôe

TTP PRAT

Pârâmètre Valeur mesurée
Date

Prélèvement
Code du

prélèvement
Limitts de

quâlité min
t,imites de

qüalita, max

TURBIDITÉ NÉPHÉLoMÉTRIoUE NFU 1,4 NFU o3t10t2022 0009545'l 1 00

Nombre de dépassement des limites de qualité 1

Paramètre Valeur mesurée
Date

Prélèvement
Code du

prélèvement
Références de
qrralili.min.

Référencts dr
qualité nrar.

CARBONE ORGANIQUE TOIAL 2.1 ms(C)/L 0210312022 00093807

CARBONE ORGANIOUE TOTAL 2,2 ln.glo)lL 0410412022 00094011

CARBONE ORGANIOUE TOTAL 2,1 mg(C)/L 02.to5t2022 00094258

CARBONE ORGANIQUE TOTAL 04t07 t2022 00094700

CARBONE ORGANIOUE TOTAL 01t0812022 00094972

CARBONE ORGANIOUE TOTAL 2.6 ms(C)/L 01t09t2022 00095223

2,6 mg(C)/L 0009ÿ51

CARBONE ORGANIOUE TOTAL 2.3 mg(C)/L 0211112022 00095649

CARBONE ORGANIOUE TOTAL 2,7 mg(C)/L 05t1212022 0009585S

EOUILIBRE CALCOCARBONIQUE O/1/23l4 4 05t01t2022 000s3480

EOUILIBRE CALCOCARBONIOUE O/1/2314 4 02t0512022 00094258

EOUILIBRE CALCOCAREONIQUE O/1/2/3/4 3 02111t2022 00095649

TURBIDIIÉ NÉPHÉLOI.4ÉTRIOUE NFU 1,4 NFU o311012022 00095451

Nombre de dépassement des référencesde qualité t3

3,1 mg(C)/L

2,5 mg(c)il

CARBONE ORGANIOUE TOTAL 03t10t2022



prélèvements réalisés en i 2022

DE QUAL]ÎE QUALITEUNITE
Type
d'eau MOYENNELIBELLE DU PARAMETRECODE DU

PARAMETRE

20,00

0,00

5,00

0,00

4,00

130,00

9,20

5,60

0,00

0,00

0,09

0,'r0

0,00

0,00

29,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,98

0,12

6,70

7,50

2,45

0,00

2,20

194,17

0,01

1 1,33

0,00

4,00
'144,50

'10,'t3

8,05

0,00

0,00

0,12

0,'12

0,00

0,00

103,33

0,00

0,01

o,14

0,05

5,6'l

0,16

7,17

8,23

3,78

0,00

5,97

602,00

0,05

20,00

0,00

4,00

169.00
't2,oo

9,90

0,00

0,01

o,17

0,15

0,00

0,00

279,00

0,00

o,o2

0,48

0,10

12,OO

o,22

7,70

9,20

5,30

0,00
'15,00

6

6

6

12

6

6

6

b

12

6

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
't2

6

6

6

6

2

2

2

2

4

2

50

5

250

2

100

2

200

10

2

2

2

pS/cm

mg/L

ms(c)/L

pg/L

tig/L
ps/L

mg/L

ps/L

us/L

us/L
p9/L

ps/L

mg/L

mg/L

mg/L

ps/L

unité pH

mg/L

I
pg/L

NFU

ps/L

pg/L

pg/L

ps/L

ALUMINIUM TOTAL pG/L

AMPA

ARSENIC

ATRAZINE

EOUILIBRE CALCOCARBONIOUE O/1/2/3/4

ooNDUCTTVIÉ À 25"C

CHLORURES

CARBONE ORGANIOUE TOTAL

DIURON

MÉTOBROMURON

MÉTOLACHLORE

AMMONIUM (EN NH4)

NITRITES {EN NO2)

NITRATES (EN NO3)

TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÊS

PH

SULFATES

TITRE ALCALIMÉTRIOUE COMPLET

HYDROXYTERBUTHYLAZINE

TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU

DIMÉTHËNAMIDE

ESA METOLACHLORE

FTUORURES MG/L

GLYPHOSATE

2,4-MCPA

I\,IANGANÈSE TOTAL

ALTMICR

AMPA

AS

ATRZ

CALCOC2

CDT25

CL

cor
DIU

DMTH

ESAMTC

FMG

GPST

MCPA

MN

lilTBR

MTC

NH4

NO2

NO3

PESTOT

PH

s04
TAC

TBZH

TURBNFU

CAP PRAT. LE CHER

'r,llnl 
- mrrl

VALEUR
MINI

MESUREE

VALEUR
MAXI

tIE§UREE

NO IBRE DE
VALEURS

IfESUREES

RE§ULTATS
HOR§

EXIGENCES

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

11.



prélèvements réalisés en : 2022

CODE DU
PARAII'ETRE

LIBELLE DU PARAMETRE UNITE
Type
d'eau

VALEUR
tNt

MESUREE

VALEUR

'IIOYENNEMESUREE

VALEUR
MAXI

MESUREE

NOMBRE DE
VALEURS

MESUREES

RE§ULTATS
HORS

EXIGENCES

REFERET{CES
DE QUAL]TE
mini - meri

LIMITES DE
QUALITE

mini - maxi
ALTMICR

AMPA

AS

AÏRZ

BSIR

CALCOC2

CDT25

CL

cor
CTF

DAL_SPD

DIU

DMTH

ECOLI

ESAMTC

FET

FI,IG

GPST

GT22_68

GT36-44

MCPA

MN

MTBR

MTC

NH4

NO2

NO3

PESTOT

PH

s04
STRF

TAC

TBZH

ÏH
THM4

TURBNFU

ALUMINIUM TOTAL pGiI-

AMPA

ARSENIC

ATRAZINE

BACT. ET SPORES SULFITO"RÉDU,/1OOML

EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE O/1/2/3/4

c0NDUCTTVlTÉ À 25'C

CHLORURES

CARBONE ORGANIQUE TOÏAL

BACTÉRIES COLIFORMES /1OOML.MS

DALAPON SPD

DIURON

DIMÉÎHÉNAMIDE

ESCHERICHIA COLI /1OOML. MF

ESA METOLACHLORE

FER TOTAL

FLUORURES MG/L

GLYPHOSATE

BACT. AÉR, REVIVIFIABLES À 22".68H

BACT. AËR. RÊVIVIFIABLES À 36"-44H

2,&MCPA

MANGANÈSE TOTAL

MÉIOBROMURON

MÉTOLACHLORE

AMMONIUM (EN NH4)

NrTRrïES (EN NO2)

NITRCIES (EN NO3)

TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÉS

PH

SULFATES

ENTÉROCOOUES /,1 OOML-I\4S

TITRE ALCALI[4ÉTRNUE COMPLET

HYDROXYTERBUTHYLAZINE

TITRE HYDROTIÀi|ÊTRNUE

TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)

TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU

pg/L

ps/L

pg/L

lig/L
n/(100m1)

pS/cm

mg/L

mg(c)/L

n/(100m1)

pg/L

ug/L

!s/r
n/(100m1)

us/L

us/L
mg/L

ps/L

n/mL

n/mL

ps/L

ps/L

ps/L

p9/L

mg/L

mg/L

mg/L

ps/L

unité pH

mg/L

n/(100m1)

ps/L

ps/L

NFU

I2
T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

12

T2

12

12

tt
12

I2
T2

r2
r2
r2
12

T2

T2

I2
T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

338,00

47,00

2,OO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,90

0,00

7,70

7,90

0,00

6,85

0,00

13,14

0,00

0,00

16,75

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

370,67

57,08

2,35

0,00

0,'15

0,00

0,00

0,00

0,07

8,00

o,12

0,00

1,08

0,08

0,00

11,67

0,00

0,00

0,00

0,00

6,02

0,06

7,89

9,'13

0,00

7,75

0,00

't4.4s

18,20

0,2s

22,O0

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

404,00

67,00

3,10

0,00

0,28

0,00

0,00

0,00

0,10

17,00

o,14

0,00

13,00
't,00

0,00

49,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,00

0,10

8,20

12,00

0,00

8,45

0,00

15,45

27 ,30
'1,40

4

4

4

4

12

4
't2

12

12

12

4

4

4

12

2

4

4

4

12

12

4

12

4

4

12

12

4

12

12

't2

12

4

12

4

12

H. Exigênces !

H. Exigencês I

I

200

6,5

200

0

2

1't00

250

2

0

200

50

0,1

I
250

0,5

0.1

10

0.1

0.1

0.1

0

0,1

1,5

0.1

0.1

0.1

0.1

0,1

50

0.5

0

0,1

100

1

TTP PRAT

I
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RAPPORT ANNUEL DE SYNTHESE SUR LA
QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

UNITE DE GESTION ET D'EXPLOITATION : COMMISSION LOCALE DU SPEC

CONCLUSION DU RAPPORT ANNUEL

** Les eaux produites ont présenté une bonne qualité bactériologique.

** Pour ce qui concerne les paramètres physico+himiques :

-- Les limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique ont été respectées pour tous les paramètres.

-- Les références de qualité des paramètres EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE, CARBONE ORGANIQUE TOTAL et TURBIDITE ne
sont pas satisfaites en permanence en sortie de la station de production.

Ces paramètres n'ont pas d'incidence directe sur la santé, ils peuvent toutefois être la cause de la dégradation de la qualité de
I'eau en réseau (corrosion des canalisation, proliférations bactériennes, production de sous-produits de désinfection ... ).

"* Je vous rappelle que pour sécuriser I'alimentation en eau potable, la collectivité doit :

-- vérifier fréquemment le fonctionnement des installations et le respect des mesures prises pour la protection des ressources.
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RAPPORT ANNUEL DE SYNTHESE SUR LA
QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

--- mettre à jour régulièrement l'étude caractérisant la vulnérabilité des installations de production et de distribution vis-à-vis des
actes de malveillance et le transmettre au préfet (article R.132'l-23 du Code de la Santé Publique).

** Toutes ies informations relatives aux installations doivent figurer dans un fichler sanitaire ; toute extention ou modification des
installations doit être déclarée à mes services, ainsi que tout dépassement des Iimites de qualité (article L.1321-7, alinéa'l du
paragraphe ll et article R.1321-26 du Code de la Santé Publique).

Les donnéês de ce rappora so ertraites du Systèrna dlnlomation d6s Sêrÿrces Sarrlé Envircnnement (SISE-Eaux)
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Description sommaire du mode d'alimentation de !'unité de gestion et d'exploitation (UGE)

Un réseau d'alimentation en eau potable peut être schématisé par trois étapes caractérisant d'amont en aval

I. L'ORIGINE DE L'EÂU

Les prêlèvemenis effectués caractérisent I'EAU BRUTE avânt tout traitement ou l'eau distribuée si aucun traitement n'est mis en oeuvre.

2. LA PRODUCTION D'EAU

ll s'agit du lieu où sont mis €n place les dispositifs de trailement, qu'ils soient simples (désinfection pâr exemple) ou plus sophistiqués (filière de traitement complète)

Les prélèvements effeclués caractérisent I'EAU TRAITEE en sortie de stalion de traitement-production (TTP).

Cette étape est facultative ;certaines ressources naturellement potables ne sont pas traitées.

3. LA DISTRIBUTION D'EAU

Une UNITE DÊ DISTRIBUTION (UDl) est un réseau caractérisé par une même unité technigue (continuité des tuyâux), une qualité d'eau homogène,

les mêmes exploitant et maître d'ouvrage.

DANS VOTRE UNITE OE GESTION, LA OU LES UNITES DE OISTRIBUTION SONT ALIMENTEES OE LA FACON SUIVANTE :

Note : Les alimentations de secours (interconnexions) peuvent être décrites

UNITE de GESTION et
D'EXPLOITATION

INSTALLATIONS ALIMENTANT LES
RESEAUX (Uol, TTP, McA et
captages)
Niveau des installations: 1

UDI RESEAU LA MIÎTE

TTP PRAT

TTP TRAITEMENTSIDIAILLES

TTP SAINT-VICTOR

UDI RESEAUMONTLUÇON.DESERTINES

INSTALLATIONS ALIMENTANT LES
RESEAUX (UDl, TTP, MCA êt
captages)
Niveau des installations : 2

TTP LA I\,,!ITTE

CAP BARRAGE DE SIDIAILLES

CAP PRAT - LE CHER

IVICA LES PATUREAUX - MEL, 8 PUITS

TTP GOUR DU PUY - SIATION

SIVOI,I RIVE GAUCHE DU CHER

SIVOM RIVE GAUCHE DU CHER

SIVOM RIVE GAUCHE DU CHER

Unité de dist.ibution Population
desservie

87ANTENNE R,MINIERE . RIVE GAUCHE CHER

RESEAU PRAT - RIVE GAUCHE CHER 20 066

RESEAU SAINT-VICTOR 1 784

R,MONTLUCON . RIVE GAUCHE CHER 1814SIVO[,,! RIVE GAUCHE DU CHER

Alimentation UGE Page | 1/1



SITUATION ADMINISTRATIVE DES CAPTAGES

Rappels règlementaires :

consommation humaine et déclarer d'utililé publique les travaux de prélèvement d'eau et d'établissement des périmètres de protection du captage.

les arlicles L 1324-1 à L1324-5 du Code de la Santé Pubtique.

Note spécifique à l'attention du maître d'ouvrage :

ll vous appartient de vous assurer que les dispositions du Code de La Santê Publique (articles L 132'l-1 à L 1321-10) sont respectées.

Les documents d'urbanisme des communes concernées par les périmètres de protection doivent être mis en compatibilité avec les prescriptions de la D.U.P.

qu' elle est connue de I'ARS - D.O.03, je vous invite à prendre contact avec le service santé-€nvironnement de ma direction.

DESCRIPTIF du ou des CAPTAGE(S) SITUAÏION ADMINISTRATIVE

Nom Usage de
l'lnstallation

Commune
d'implantation

Code
B.R.G.M.

Avis
Hydrogéologue

agréé

Avis
CODERST

Autorisé
le

Arrêté
D.U.P.

lndice
d'avancement

de la Protêction
Etat de lâ procédure

LES PATUREAUX - PUITS N' 1

LES PATUREAUX - PUITS N' 13

AEP

AEP

PUITS

PUITS

PUITS

SAINT-VICTOR

SAINT.VICTOR

SAINT.VICTOR

06192X0076 '18/10/1979 0210611982 05/12l1983 05/12l1983

05/12l1983

Oui

Oui

Oui

Procédure teminée (captage public)

Procédure terminée (câplage public)

Procédure leminée (caplage public)

06191X0161 18/10/1979 02t0611982 05/12i 1983

LES PATUREAUX. PUITS N'2 AEP 06191X0142 18/10/1979 02t0611982 05t12t1983 05/12l1983

AEP PUITS SAINT-VICTOR 06191X0143 18/10i 1979 0210611982 05/'12l1983 05/1211983 Oui Procédure leminée (caplage public)

LES PATUREAUX - PUITS N'4 AEP PUITS SAINT.VICTOR 06191X0144 18/10/1979 02t0î,11982 05t1211983 05/12l19E3 Oui Procédure lerminée (caplage public)

AEP PUITS SAINT-VICTOR 06191X0158 18/10/1979 02t0611982 05/12l1983 05/12l1983 Oui Procéduro terminée (captage public)

LES PATUREAUX - PUITS N'6

LES PATUREAUX - PUITS N" 7

AEP

AEP

PUITS SAINT.VICTOR

SAINT-VICTOR

06191X0159

06r91X0160

18/10/1979 4210611982 05t1211983 05/12l1983

05/12/1983

Oui

Oui

Procédure terninée (caplage publi.)

Procédure terminée (caplage public)PUTTS 18/10/1979 a210611982 05/12i1983

lndice d'avancement de la protection ;

- Non = Pas de DUP ou DUP mais sans acquisition et clôture du PPI
- Oui = Anêté de DUP + Acquisition et clôture du PPI
- O sans SPEA = Arrêtê de OUP + Acquisition et clôture du PPI + absence dê procédure de contrôle vériliée
en inspection

Situalion admin. CAP Page : 1/'1

Type

LES PATUREAUX - PUITS N" 3

LES PATUREAUX. PUITS N'5



Nom de l' unité de gestion : SIVOM RIVE GAUCHE DU CHER Année :2022

Résultats analytiques des prélèvements d'eau effectués sur les installations de production et de distribution
Cette synthàse nê prend en compte que les paramètres suivants:

PH

TH

CDT 25

cALCOC2

coT
ECOLI

STRF

CTF

BSIR

MN

FET

TURBNFU

i pH à 20'c (unitépH)

: Titre hydrotimétrique ("F)ou dureté

: Conducliüté à 25"c (ps/cm)

: Equilibre calco carbonique:2: eau à l'équilibr6. -0: eau incrustante,
1 : eau légàremont incrustante, - 3 : eau légàrêment agressive,
4 i eau agressive

I Turbidité Néphélométrique (NFU)

Carbone Organique Totâl ( en mg/l C)

Escherichiâ/ Coli / 'l 00ml-MF

Entérocoques / 100 ml-MS

Coliformes lolâur / 1OO ml-MS

Sporês et bâctéri€§ sumb+éductrices

lüanganèse ( en ug/l)

FerTotal (pg/l)

NB : ' les paramètres non mesurés sur la période considérée n'apparaissent pas dans le tableau

Les résultats non conformes aux exigences de qualité apparâissent en rouge dans le tableau 'détail des prélèvements"

Type de I'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION
Nom de I'installation : SAINT-VICTOR

Détail des prélèvements :

PARÂMEÏRES-> calcoc2 PH TH TURBNFU FET EStR cTf CDT25 cor AS PESTOT

unité cle mesure----> unité pH I{FU Æ/L Pg/L n/(100m1) n(1oft1) n/(10{mL) n/(100nLl yS/cm ,nslc)/L mg/L ug/L

Limites maxi -> 0 0 50,00 10.00 0.50

Réfêroncos mari-->

Date

du

pré1.

Commune

du

point de

surveillanc€

Réferences mini-->

SAINT.VICTOR
SORTIETRAITEMENT
ST.VICTÔR 8,30 8,39 4.52 43,00 0,00 0 0 0 0 323,00 1,80 0,00 0.0721t0312022

SORTIETRAITEMENT
ST.VICTOR

7,50 11,76 0,57 38,00 0,00 0 0 0 0 366.00 2,80 0,0016106t2022 SAINT.VICTOR

8,30 10,69 0,13SAINT.VICTOR
SORÏIETRAITEMENT
ST.VICTOR

25,00 0,00 0 0 0 0 366,00 1,30 0,001211012022

@EIT

Lisie prélèvements Page . 111 date du rapport : 2410É12023

As . Arsenic (!g/l)

FMG : Fluorures (mg/l)

NO3 : Nikales (mÿl)

PESTOT : Somme dês molécules de pesticides mesu

CLvyL . Chlorure de vinyle monomère (pg/l)

THM4 . Somme des lrihalométhanes mesurés (pg/l)

CL|TEMc . Somme des molécules de pesticides mesurées (pg/l)

Nom

du

point de

surveillance

ECOLI SlRF 03

Pg/L

9.0c

0,06



Nom de I' unité de gestion : SIVOM RIVE GAUCHE DU CHER Année :2022

PÀRAMETRES-> FET ASIR CIE ECOLI STRF CDT25 NH1 It02 CLVYL CLIIEI.lGPH

unité de mesure--+ unlté pH NFU ps/L n/(100m1) d(lcsrnL) n/(100m1) d(10&nL) y§cm mg/L ng/L pg/L mdL

Limitos maxi--> 0 0 0,50 0.50 0,25

Réterences maxl.-»

Date

du

pré1.

Commune

du

point de

survêillance

Nom

du

point de

surveillance

Réfêrencês mini-->

05101n422 LAMAIDS LE BOURG 0 0 0 0 400,00 0,007,90 0,00

0510112022 LIGNEROLLES LE BOURG 7,70 0,33 0 0 0 0 384,00 0,00

19t0112022 CHAMEERAT LE BOURG 7,90 0,21 0 0 0 0 402,00 0,00

0sn2t2022 DO]\IERAT LE EOURG 7,70 0,00 0 0 0 0 382,00 0,00

09102t2422 TREIGNAT 0 0 0 0 379,00 0,008,00 0,32

21t02t2022 OOMERAT SECTEUR DE LA COTE ROUGE 0 0 0 0 340,00 0,007,90 0,00 19,00

03103t2a22 couRcAts LE BOURG 8,00 0,18 0 0 0 358,00 0,00

031a3t2022 PREMILHAT LE BOURG 8,00 0,00 0 0 0 0 351,00 0.00

03t0312022 VIPLAIX LE EOURG 8,10 0 0 0 0 362,00 0,000,14

12104t2022 HURIEL LE BOURG 8,00 0,00 11,00 0 0 359,00 0,00

12t0412022 SAINT.OESIRE LE BOURG 8,10 0,25 0 0 0 0 358,00 0,00

25104t2022 OUINSSAINES LE BOURG 7,90 0,00 0 0 0 0 343,00 0,00

04t45t2022 ARCHIGNAT LE BOURG 0 0 0 346,00 0,008,10 0.00 0

04t05t2422 CHAPELAUOE(LA) LE BOURG 7,80 0,00 14,00 0 0 0 341,00 0,00

III

I III

Liste prélèvemenls Page : 1/6 date du rapport : 24lUl2O23

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : RESEAU PRAT - RIVE GAUCHE CHER
Détail des prélèvements :

TURBNFU

6.5t

15,00

LE BOURG

27.00 0

0 0

0



Nom de I' unité de gestion : SIVOM RIVE GAUCHE DU CHER Année :2022

Date

du

prel

Commune

du

point de

survêillance

Nom

du

point de

survêillance

PARAMETRES_> PH TURBNFU FET BSIR ECOLI STRF CDT25 ilH4 r{02 CLVYL CLIIEI'G

unité dê mêsure--+ unitâ pH NFU vs/L ni(1C{mL) n/(10ùnL) ni(l00mL) n/(100m1) pSitm mdL molt ysr- mdt

Limltos mari-r 0 0 0.50 0,50 0,25

Réteroncos maxi--> 9.00

Réferences mini--> 201

05105t2022 SAINT,PALAIS LE BOURG 8,20 0,16 0 0 0 0 358,00 0,00

1210512022 DOI\,IERAT RUE GILBERT VERNADE 7,90 0,25 0 0 355,00 0,00 0,00 0,01 0,00

15t0612022 MESPLES LE BOURG 8,40 0,00 0,00 0 0 0 0 364,00 0,00

16t0612022 DOMERAT SECTEUR BRIGNAT. LE CROS 7,80 0,00 0 0 0 0 351,00 0,00

17106t2022 DOMERAT LE BOURG 7,90 0.00 0,00 0 0 0 0 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0410712022 PRFMIIHAT LE BOURG 8,20 0,00 0 0 365,00 0,00

04t071202? SAINT.SAUVIER tE BOURG 8,50 0,00 't1,00 0 0 0 0 366,00 0,00

181A712022 CHAMEERAT LE BOURG 8,20 0,00 0 0 0 0 354,00 0,00

09108t2422 AUDES LE BOURG 7,70 0,44 0,00 0 0 0 392,00 0,00

09t0812a22 CHÆEMAIS LE BOURG 7,80 0,00 0 0 0 389,00 0,00

1010812022 HURIEL CAI\4PING LE MOULIN DE LYON 0,00 0 0 0 0 369,00 0,00

171A8t2022 TREIGNAT CAMPING D'HERCULAT 8,10 0,00 0 0 0 382,00 0,00

MESPLES LE BOURG 8,30 0,00 16,00 0 0 0 0 355,00 0,00 0,00 0,00

SAINT.ELOY.D'ALLIER LE BOURG 8,30 0,00 0 0 0 0 368,00 0,00

DOMERAT LE BOURG 7,80 0,11 0,00 0 0 0 0 340,00 0,00

0311012022 SAINT.MARTINIEN LE BOURG 7,90 0,00 0,00 0 0 0 376,00 0,00

0311012022 ÏEILLET,ARGENTY LE BOURG 7,80 0,00 0 0 0 0 373,00 0,00

Liste prélèvements Page | 216 date du rêpport : 24lUl2O23

13.00 0 0

0 0

0

0

8,00

0

13109t2022

1310912022

20t0912022

0



Nom de I' unité de gestion : SIVOM RIVE GAUCHE DU CHER Année:2022

Dale

du

pré1.

Commune

du

point de

surveillance

Nom

du

point dê

surveillance

PARAMETRES_: PH TURBIIFU FET EStR CTE ECOLI STRF c0T25 NXl N02 CLVYL CtlTElilG

unilé de mesure-J unlté pH NFU tslL ni(100m1) n/(1mmt) i/(100m1) ni(100m1) ySIcm mÿl- m9iL ÆiL mg/L

Limit$ mâIi-> 0 0 0,50 0,50 0,25

Réferences maxi-> 9.00 2.00 200 00 0 0 1100.00 0,10 0.20

Rétêrencê3 mini ..-> 6.50 200,00

12t1012022 DOMERAT SECTEUR DE LACOTE ROUGE 8,00 0,30 0 0 0 0 371,00 0,00

2111112022 PREMILHAT LE BOURG 8,00 0,26 0,00 0 0 0 0 400,00 0,00

2911112022 DOMERIT HAMEAU DE RICROS 8,40 0,59 0 0 0 0 361,00 0,00

07 n212022 LAI\,4AIDS LE EOURG 7,80 0,34 0 0 0 0 396,00 0,00

07t12t2022 OUINSSAINES LE BOURG /,bu 0,40 0,00 0 0 0 0 389,00 0,00

07112t2022 TREIGNAT LE BOURG 7,90 0,44 0 0 0 0 396,00 0,00

Liste prélèvements Page : 3/6 date du rappo( : 2410412023



Nom de l' unité de gestion : SIVOM RIVE GAUCHE DU CHER Année :2022

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : R.MONTLUCON - RIVE GAUCHE CHER
Détail des prélèvements :

Date

du

pré1.

Commune

du

point de

surveillance

Nom

du

point de

surveillencê

PARAMETRES_> PH TURBT{FU FEI BSIR CTF ECOLI SÏRF IH4 CLVYL

unité cle mesure-> l,nli{ pH Fg/L n/{10061) n/(1o{rnL) n/(100m1) nl(100m1) ps/cm ps./L

Limilos maxi --> 0 0 0,50 '100.00

Réfêrêncas marl->

Réfêrencos tnlnl ".r

251A1D022 DOMERAT
ZONE ALIMENTEE PAR

MONTLUCON 8,10 0,00 28,00 0 0 0 368,00 0,00

21t03t2022 DOMERAT
ZONE ALIMENTEE PAR

MONTLUCON 8,00 0,48 49,00 0 0 0 330,00 0,00

16t0512022 DOMERAT
ZONEALIMENTEE PAR

MONTLUCON 8.20 0,29 56 00 0 0 0 0 324,00 0,00

0810ôt2a22 DOMERAT
ZONEALIMENTEE PAR

MONTLUCON 8,30 0,23 49,00 0 0 0 0 324,00 0,00

18t0712022 DOMERAT
ZONEALIMENTEE PAR

MONTLUCON 8,30 0,25 84,00 0 0 0 357,00 0,00 0,00 55,10

DOMERAT
ZONEALIMENTEE PAR

MONITUCON 8,10 0,58 134,00 0 0 363,00 0,00

26109t2022 OOMERAT
ZONEALIMENTEÊ PAR

MONTLUCON 8,30 0,12 32,00 0 0 0 0 364,00 0,00

18t1012022 DOMERAT
ZONEALIMENTEE PAR

MONTLUCON 8,30 0,22 30.00 0 0 0 0 344,00 0,00

0711212022 DOMERAT
ZONE ALIMENTEE PAR

MONITUCON 8,10 0,13 24,00 0 0 0 0 391,00 0,00

Liste prélèvements Page : 4/6 date du rapport: 2410412023

c0T25 Tfitttl

mdl- ps./L

0

0

0

1710E12022 0



Nom de I' unité de gestion : SIVOM RIVE GAUCHE DU CHER Année:2022

Type de l'installation: UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de I'installation : RESEAU SAINT-VICTOR

Détail des prélèvements :

c0T25 IH4 CLVYL THMlPÂRAMETRES-> PH TURBNFU FET BSIR ECOLI STRF

ni(100m1) n/(100m1) US/cm mg/L trgiL trg/Lunitê de mesurê".--> unilé pH w/t n/(100m1) n(1oftn1)

0 0 0,50 't00.00Limitês maxi-->

0,0c !,10Réferonces mâxi-> 2,00

Commune

du

point de

surveillance

Nom

du

point de

surveillance

Réferences minl..-> 200.0(

0,00 0 0 0 0 323,00 0,002510112022 SAINT.VICTOR tE EOURG 7,80

0 0 0 0 323,00 0.000810312022 SAINT-VICTOR
SÊCTEURTHIZON,
L'OISEAU, PERREGUINES 8,30 0,36

SAINT,VICTOR LE BOURG 7,80 0.12 0 0 0 0 339,00 0.0019t04t2022

DOMERAT LIEU.DlT LE MONTAIS 8,20 0,00 30,00 0 0 0 0 341,00 0,00 0,00 23,1004105t2422

49,50PARC MECATRONIC 7,80 0,00 0 0 0 0 378,00 0,001710612022

0 0 0 0 314,00 0,0006n712022 SAINT.VICTOR LE BOURG 8,40 0,32

0 0 392,00 0,000910812022 SAINT.VICTOR
SECTEURTHIZON,
L'OISEAU PERREGUINES 8,30 0,00 0 0

0 0 0 0 366,00 0,00 64,6612t10t2022 SAINT-VICTOR LE EOURG 8,30 0,14

0 0 362,00 0,0009t11t2022 DOMERAT LIEU.DIT LE MONTAIS 0,72 0 0

0 0 0 361,00 0,001511212022 SAINT.VICTOR PARCMECATRONIC 8.20 0,49

IIIII
IIIII I
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Date

du

pré1.

CTF

SAINT.VICTOR

8,30

0



Nom de !' unité de gestion : SIVOM RIVE GAUCHE DU CHER Année :2022

Type de I'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : ANTENNE R.MINIERE - RIVE GAUCHE CHER

Détail des prélèvements :

PARÂÙIETRES-; PH TUREIiFU FET BSIR CTF EC0U STRF c0T25 IH,l CLVYL TIlM4

un lé de mesure--> unllé pH !9/L n/(l00lnL) l|i(1oftn1) n(100m1) n/(l00mL) IS/cm mdL ljg/L ru/L

Limites maxi-> 0 0 0,50 100.00

Réfêrcncês maxi-> 9.00 2,00 200,00 0 0 1100.00 0.10

Date

du

pÉ1.

Commune

du

point de

surveillance

Nom

du

point dê

surveillance

Rélerences mini--> 6,50 200.00

21t0212022 SAINT,VICTOR SECTEUR BARASSIER 8,20 0,25 0 0 0 0 367,00 0,00

08t0612022 SAINT.VICTOR SECTEUR BARASSIER 8,20 0,20 57,00 0 0 0 0 398,00 0,00 0,00 37,40

2911112022 SAINT.VICTOR SECTEUR BARASSIER 8,30 0,00 0 0 0 0 409,00 0,00

rI
IT
II

III III

Lisle prélèvements Page : 6/6 date du rapport: 2410412023



Liste des dépassements des EXIGENCES de qualité des paramètres mesurés sur l'eau
des installations d'une unité de gestion et d'exploitation

Cette synthèse porte sur l'ênsemble des paramètres mêsurés pendant l'année sélêctionnée

TTP SAINT-VICTOR

Paramètrc Valeur mcsurée
Date

Prélèvcment
Codc du

prélèvement
Ri'llrtnccs rlr
qualitr! min.

Rél('rcnccs dr
qunlit('mx\.

CAREONE ORGANIQUE TOTAL 3,1 mg(c)/L 21103t2022 00093808

CARBONE ORGANIQUE IOTAL 2.4 mg(C)/L 16t06t2022 00094508 t00

CARBONE ORGANIQUE TOTAL 't2J10t2022 00095452

EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE O/1/2/3/4 4 16tO6t2022 00094508 r.0(

Nombre de dépassemenl des référcnces de qualité : 1

UD! RESEAU PRAT - RIVE GAUCHE CHER
Dâte

PrélèYement
Codc du

prélèYement
Limitcs de

qualité min
Limites dc

qualité max

CHLORITE EN MG/t 0,730 mg/L 13t09t2022 00095310 0.25

Nombre de dépassement des limites de qualité 1

Paramètre Code du
prélèvement

Rôfi'rcnces dt
qualiti,min.

Réf('rrnces dc
qualité max.

CHLORITE EN I\IG/L 13tDqt2022 00095310 0.20

Nombre de dépassamenl des rélérences de qualité : 1

UD! R.MONTLUCON . RIVE GAUCHE CHER

Paramètre Valeur mesurée
Dale

Prélèvement
Code du

prélèvement
Ra'fircnres dr
qrralili nrin.

Réfi'rences dr
qullité ma\.

BACIÉRIES COLIFORi,IES /1 OOML.MS '10 n/('100m1) 17 t04t2022 00095118

TEMPÉRATURE DE L'EAU 25,6'C 18t07 t2022 00094854

TEI,IPÉRAIURE DE L'EAU 26,0',C 1710812022 00095118

Nombre de dépassemenl des références de qualité

LIN4ITES de qualilé - REFERENCES de qualité Page : 1/4

3,3 mg(C)/L

Paramètrc Valcur mesurée

Valeur mesurée
Dâte

Prélèvement

0,730 mg/L



Valeurs minima , moyennes et maxama de quelques paramètres mesurés sur I'eau des installations de I'UGE

prélèvêments réalisés en : 2022

CODE DU
PARA'UIETRE

LIBELLE OU PARAMETRE UNITE
Typa
d'eau

VALEUR
lNt

MESUREE

VALEUR
MOYENNE
MESUREE

VALEUR
MAXI

MESUREE

NOiiIBRE DE
VALEURS

MESUREES

RESULTATS
HORS

EXIGENCES

REFERE CES
DE QUALITE
minl - maxl

LIi,IITES DE
QUAL]TE

mlnl - maxl
A2H

ALTMICR

AMPA

AS

ATRZ

BENFURA

BSIR

cALCOC2

CDT25

CL

COT

CTF

DIU

ECOLI

ESAMTC

FET

FIPRO

FMG

GPST

Gr22_68

GT36_44

MN

MTMI

NH4

NO2

NO3

PESTOT

PH

PHOSIVET

s04
STRF

TAC

TH

THM4

TURBNFU

ATRAZINE.2.HYDROXY

ALUMINIUM TOTAL pGI-

AMPA

ARSENIC

ATRAZINE

BENFURACARBE

BAoT, ETSPoRES SULFITO.RËDU./,IOOML

EQU ILIBRE CALCOCARBONIQUE O/1/2/3/4

coNDUCTrvrrË À 2s"c

CHLORURES

CARBONE ORGANIOUE TOTAL

BAoTÉRIES coLIFORMES i lO()ML.MS

DIURON

ESCHERICHIA COLI /1OOML. MF

ESA METOLACHLORE

FER TOTAL

FIPRONIL

FLUORURES MGiL

GLYPHOSATE

BAoT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22..68H

BAcr. AÉR. REVTvTFTABIES À 36"-44H

MANGANÈSE TOTAT

MÉTAMITRoNE

AMMoNTUM (EN NH4)

NIïRTTES (EN NO2)

NITRATES (EN NO3)

ToTAL DEs PESTIcIDES ANALYSÉS

PH

PHOSI\4EI

SULFATES

ENTÉRocoeuEs /1ooML-Ms

TtrRE ALCALTMÉTRtouE cot\,rtPLET

TITRE HYDROTIMETRIQUE

TRIHALo[TÉTHANES {4 SUBSTANCES)

TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIOUE NFU

trstr
pstr

ugil
pg/L

pstr

usiL

rÿ(100m1)

pS/cm

mgiL

ms(c)/l-

n/('100m1)

ps/L

n/(100m1)

pg/L

pgiL

pg/L

mg/L

pgtr

n/mL

n/mL

psil

ug/L

mg/L

mS/L

mg/L

psil

unité pH

ps/L

mg/L

n/(100m1)

I
p9/L

NFU

T,I

T1

T1

T1

T1

T1

T1

ï1
T1

T1

T1

T,1

T1

ï1
ï1
T1

T1

T1

T1

T,I

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T,I

T1

T1

T1

ï1
T,1

T1

T1

T1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

323,00

25,00

2,40

0,00

0,00

0,00

0,06

25,00

0,00

0.32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1,30

0,06

7,50

0,00

30,00

0,00

8,70

8,39

17,22

0,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

351,67

31,67

2,93

0,00

0,00

0,00

0,06

35,33

0,00

0.32

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1,97

0,06

8,03

0,00

30,67

0,00

9,55

10,28

17,22

o,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

366,00

38,00

3,30

0,00

0,00

0,00

0,06

43,00

0,00

0,32

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,80

0,07

8,30

0,00

32,OO

0,00
'10,45

11 ,76

17 ,22

0,57

,|

1

2

J

1

1

3

1

3

J

3

3

1

3

3

1

1

2

3

3

3

1

J

J

3

1

3

J

J

1

3

H. Exigences !

H. Exigences !

1

200

6,5

0

2

1 100

250

0

200

200

50

0,1

I

250

2

0,1

0,'l

10

0,1

0,1

0.1

0

0,1

0.1

1,5

0.1

0,1

0,1

50

0,5

0.1

0

100

STATISTIOUES / INS Page : 1/3
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Valeurs minima , moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de I'UGE

prélèvements réalisés en : 2022

CODE DU
PARAMETRE

LIBELLE DU PARA ETRE UNITE
Typê
d'eau

VALEUR
MINI

MESUREE

VALEUR
MOYENNE
MESUREE

VALEUR
MAXI

iiESUREE

NOMBRE DE
VALEURS

MESUREES

RESULTATS
HORS

EXIGENCES

REFERENCES
DE QUAL]TE
mlnl - maxl

LIM]TES DE
QUALITE

mlnl - maxl
BSIR

CDT25

CTF

ECOLI

FET

GT22_68

GT36_44

HPAT4

NH4

N02

PB

PH

STRF

THM4

TURBNFU

BAcT. ÊT sPORÊs SULFIToRÉDU./1OOML

coNDUoIVtrÉ À 25"c

BACTÉRIES COLIFORMES /,lOOMt.MS

ESCHERICHIA COII/lOOML - À,4F

FER TOTAL

BAcr. AÉR. REVTVTFTABLES À 22'-6sH

BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36".44H

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES

AMMONIUM (EN NM)

NITRIIES (EN NO2)

PTOMB

PH

ENTÉRocoOUES hOoMt.MS

TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)

ruRBrDlTÉ NÉPHÉtoMÊIRrouE NFU

n/(100m1)

uS/cm

n/(100m1)

ni(100m1)

trgtr
n/mL

n/mL

trg/L

mg/L

mg/L

ps/L

unité pH

rÿ{100m1)

pg/L

NFU

T

T

T

T

T

T

T

T

T

ï
T

T

T

T

T

0,00

367,00

0,00

0,00

57,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,20

0,00

37,40

0,00

0,00

391,33

0,00

0,00

57,00

4,00

3.33

0.00

0,00

0,00

0,00

8,23

0,00

37,40

0,15

0,00

409,00

0,00

0,00

57,00

12,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,30

0,00

37,40

0,25

3

3

3

3

1

3

1

3

1

1

3

3

1

200

6,5

0
'1100

0

204

0,1

I

2

0

0,1

0,5

10

0

100

prélèvements réalisés en : 2022

UNITE
TyPe
d'eau

VALEUR
iflNt

TIESUREE

VALEUR
MOYENNE
MESUREE

VALEUR
MAXI

MESUREE

NOMBRE DE
VALEURS

MESUREES

RESULTATS
HORS

EXIGENCES

REFERENCES
DE QUALITE
mlnl - maxl

LIM]TES DE
QUALIÎE

mlnl . maxi
BSIR

CDT25

CLITEMG

CTF

ECOLI

FET

Gï22_68

GT36_44

HPAT4

NH4

NO2

PB

PH

STRF

TURBNFU

BACT. ET SPORES SULFIIO-RÉDU./lOOML

ooNDUCTTVTÉ À 25"C

CHLORITE EN MG/L

BAcrÉRrEs coLrFoRMEs /1ooML-MS

ESCHERICHIA COLI /,IOOML. MF

FER TOTAL

BACT, AÉR. REVMIFIABLES À 22..68H

BAcr. AÉR. REVtvtFtABLES À 36"-44H

HYDROCARBURES POLYCYCLIOI.JES AROMATIOUES

AMMONIUM (EN NH4)

NITRITES (EN NO2)

PLOI\lIB

PH

ENTÉRocoouES /1 ooML-Ms

TURBIDITÉ NÉPHÉLoMÉTRIoUE NFU

n/(100m1)

uS/cm

mgtr

n/(100m1)

rV(100m1)

ps/L

rÿmL

n/mL

psa

mgiL

m9/L

p9/L

unité pH

n/(100m1)

NFU

T

T

T

T

T

T

T

ï
T

T

T

T

T

T

T

0,00

340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,60

0,00

0,00

0,00

368,59

0,24

0,00

0,00

8,40

7.49

0,84

0.00

0,00

0,00

0,00

7,99

0,00

0,13

0,00

402,00

0,73

0,00

0,00

27,00

100,00

24,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,50

0,00

0,59

H. Exigences !

200

6.5

00

2

200

0,1

0

'11

0,

0

9

2

0,25

0, '1

0,5

10

0

0
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UDI ANTENNE R.MINIERE. RIVE GAUCHE CHER

,UDI 
I

RESEAU PRAT. RIVE GAUCHE CHER

,&%?*. I LEELLE DU PARATETRE

37

37

J

37

37
'15

37

37

3

37

3

JI

37

I

I



Valeurs minima , moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de I'UGE

prélèvements réalisés en : 2022

CODE DU
PARAiIETRE LIBELLE OU PARAMETRE UNITE

Typo
d'eau

VALEUR
i Nt

ii|ESUREE

VALEU R
[IOYENNE
MESUREE

VALEUR
MAXI

MESUREE

NOMBRE DE
VALEURS

MESUREES

RESULTATS
HORS

EXIGENCES

REFERENCES
DE QUALITE
mlnl - maxl

LIM]TES DE
QUALITE

mlnl - maxl
BSIR

CDT25

CTF

ECOLI

FET

GT22_68

GT36_44

HPAT4

NH4

N02

PB

PH

STRF

THM4

TURBNFU

BAoT, ET SPoRES SULFITo.RÉDU./1OOML

CONDUCTIVITÉ À 25"C

BAcTÉRrES coLtFoRMEs /1ooML-MS

ESCHERICHIA COLI /IOOfuIL. MF

FER TOTAL

BACT. AÉR. REVTVTFTABLES À 22'-6BH

BACT. AÉR. REVtvtF|ABLES À 36'44H

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMAlIQUES

AMMONIUM (EN NH4)

NTTRTTES (EN NO2)

PLOMB

PH

ENTÉRocoouEs /1ooi/L-[,ts

TRTHALoMÉTHANES (4 suBSTANcEs)

TURBIDIIÉ NÉPHÉLoMÉTRIQUE NFU

rÿ(100m1)

uS/cm

n/(100m1)

rV(100m1)

trS/L

rÿmL

n/mL

ps/L

mgiL

mSiL

p9/L

unité pH

n/(100m1)

ps/t

NFU

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

ï

0,00

314,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,80

0,00

23,10

0,00

0,00

349,90

0,00

0,00

30,00

49,00

25,60

0,00

0,00

0,00

0,00

8,'.|4

0,00

4s,75

0,22

0,00

392,00

0,00

0,00

30,00

280,00

240.00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,40

0,00

64,66

0,72

10

10

10

10
,|

10

10

1

10
,|

1

10
'10

3

10

200

6,5

0

1't00

0

200

0,1

I

2

0

0,1

0,5

10

0

100

prélèvements réalisés en : 2022

CODE DU
PARAMETRE UNITE

Type
d'eâu

VALEUR
MINI

MESUREE

VALEUR
MOYENNE
MESUREE

VALEUR
axt

MESUREE

NOMBRE OE
VALEURS

MESUREES

RESULTATS
HORS

EXIGENCES

REFERENCES
DE QUALITE
mlni - maxl

LIMITES DE
QUALITE

mlnl - maxl
BSIR

CDT25

CTF

ECOLI

FET

GT22_68

GT36_44

HPAT4

NH4

N02

PB

PH

STRF

THM4

TURENFU

BACT. ET SPoRES SULFITo.RÉDU./1OOML

ooNDUCTTVIÉ À 25'C

BACTÉRIES COLIFORMES /1OOML.MS

ESCHERICHIA COLI /1OOML. MF

FER TOTAL

BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22".68H

BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36".44H

HYDROCARBURES POLYCYCLIOUES AROMATIOUES

AMMONIUM (EN NM)

NTTRTTES (EN N02)

PLOMB

PH

ENTÉRocoouEs /1ooML-Ms

TR|HALoMÉTHANES (4 SUBSTANCES)

TURBID[É NÉPHÉLoMÉTRIoUE NFU

n/(100m1)

pS/cm

n/{100m1)

rÿ(100m1)

ug/L

n/mL

n/mL

p9/L

mg/L

mg/t

ps/L

unité pH

n/(100m1)

us/L

NFU

T

T

T

T

T

ï
T

T

T

T

T

T

T

ï
ï

0,00

324,OO

0,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

55,10

0,00

0,00

351,67

1,11

0,00

54,00

0,78

1.78

0,00

0,00

0,00

0,00

8,19

0.00

55,10

o,26

0,00

391,00

10,00

0,00

134,00

6,00
'10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,30

0,00

55,10

0,58

H. Exigences !

200

6,5

200

0.1

9

0

1100

0

0

0,1

0,5

10

0

100
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UDI RESEAU SAINT.VICTOR

UDI R.MONTLUCON. RIVE GAUCHE CHER

LIBELLE OU PARAMETRE

I
I
I
o

I
9

I
1

I
I
1

o

1
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AGENCE REGIONALE DE SANTE**
DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'ALLIER

***a
RAPPORT ANNUEL DE SYNTHESE SUR LA

QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

UNITE DE GESTION ET D'EXPLOITATION : SMM RM GAUCHE DU CHER

CONCLUSION DU RAPPORT ANNUEL

* Les eaux distribuées ont présenté une bonne qualité bactériologique. Toutefois, la présence de bactéries coliformes a été
détectée sur le R. MONTLUCON.

"* Pour ce qui concerne les paramètres chimiques, les eaux se sont révélées conformes aux limites de qualité fixées par le Code de
la Santé Publique.

** Les références de gualité n'ont pas été satisfaites :

-- Pour les paramètres CARBONE ORGANIQUE TOTAL (GOT), et EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE au point de mise en
distribution de Saint-Victor.

-- Pour les paramètres CARBONE ORGANIQUE TOTAL (COT) et EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE au point de mise en distribution
de Prat (réseau Prat) de manière chronique.

Ces deux derniers paramètres n'ont pas d'incidence directe sur la santé, ils peuvent toutefois être la cause de la dégradation de !a
qualité de I'eau en réseau (corrosion des canalisation, proliférations bactériennes, formation de sous-produits de désinfection pour
ce qui concerne le COT ..,). Les traitements de l'eau devraient être améliorés.

Conclusion Page:112
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REPUBLIQUE FRANCA]SE

AGENCE REGIONALE DE SANTE
l*

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'ALLIER
***

RAPPORT ANNUEL DE SYNTHESE SUR LA

QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Pour ce qui concerne les chlorites, une nouvelle référence de qualité a été institué à comptêr du ler janvier 2023, suite à !a
modification des textes réglementaires, lorsque les chlorites peuvent être générés par le traitement de l'eau. La teneur à ne pas
dépasser est, dans ce cas, de 0,7 mg/l (pour le paramètre code CLITE_T). Cette différenciation n'a pas été appliquée pour les
analyses effectuées en 2O22.

Je vous rappelle que pour sécuriser I'alimentation en eau potable, le syndicat doit:

-- vérifier fréquemment le fonctionnement des installations, et le respect des mesures prévues par l'arrêté de DUP instaurant les
périmètres de protection de la ressource.

-- réaliser régulièrement une étude caractérisant la vulnérabilité des installations de production et de distribution vis-à-vis des
actes de malveillance et le transmettre au préfet (article R.1321-23 du Code de la Santé Publique).

-- prévoir les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de
crise (articles L.732-1, R.732-1 et suivants du Code de Sécurité lntérieure).

**Toute extension ou modification des installations doit être déclarée à mes services, ainsi que tout incident ou dépassement des
limites de qualité (article L.1321-7 , alinéa 1 du paragraphe ll et article R.1321-26 du Code de la Santé Publique).

Pour les unités de distribution alimentant plus de 3500 habitants, un bilan de fonctionnement doit être adressé annuellement à
I'ARS (article R.1321-25 du Code de la Santé Publique).

Les données de ce rapport sont ortrei es du Système dlnlomatioa des Seryrces Serré Envfrcn,rêûent (StSE-Eaux)

Conclusion Page t2l2
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POURQUOI DES REDEVANCES ?
Les redevances des asences de l'eau sont des recettes fiscales
environnementales pérçues auprès de ceux qui utilisent l'eau et qui
en altèrent la qualité et la disponibilité (consommateurs, activités
économiques).

Les aEences de l'eau redistflbuent cet arsent collecté sous forme d'aides
oour'mettre aux normes les stations d'éàuration. fiabiliser les réseaux
b'eau potable, économiser l'eau, protégèr les caitages d'eau potable des
pollutions d'origine agricole, améliorer le fonctionnement naturel des
nvteres-..

Au travers du pri
service de l'intér
du cadre de vie.

x de l'eau, chaque habitânt contribue à ces actions au
êt commun et de la préservation de l'environnement et

pàiê le service d eau potablê
êt dedépollutlon des eâur uséee

172.5 millions d'eurce en 2022

d'.idèt ôux (olkrtivnés
pour lêàu êt les milieur aquatiqu€t

rcveôent une pà de la fâcture d?au des ménages
50.entimer deuros pour 1 000litret dbau

a

NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU

1

çÀcIUBE'oc.lu ots

é

Edition mars 2023

Note d'information sur les redevances

L'a ence de I'eau vous informe

LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous pouvez retrouver le prix de l'eau de
vôtre commune sur i

wwlr.sewices.eauf,ancc,f a

Les comoosantes du orix de I'eau :

. le se.vice de distribution de l'eau potàble
(abonnement, consommation)

. le service de collecte et de traitement des
eaux usées

. les redevances de l'agence de l'eau

. les contribrrtions âux orgânismes publics
(OFB, VNÊ..) et l'éventuelle TVA

Le p,l! ûoÿe. d. r6u o ld@.B'er.oæerr dea.r/êu,orr(
p m!(sirp.à..lonnéêt à9ré9§ drporibL! - 2019)

wwjêdi.e!!ôùn n(. lrldd j/5r5Pta_vids,hp4

.>
Docûhenl àjoindre âu RPQS - iâppôrr .nn!Él sur lê prir.i là q!àlité du setuice publi. dè ltàu et d. l,âs5à'n'*€ment

fànkh Lla45 d! cod€ 9énéald.t.ole<rivilé5 lùitdL.hr modrié p* h ll n'20I6-1087 du 8 ôoar 20r 6 - àlt3 r, impore à là,/.u h.lc e I h/D t ff.nt{ & |.,t UL.û.ni
P{bt< d. .o.rar.do. lnt GmDuDh loblg.id de p.éremer à ro. âireôblée dalibèrâîr. !n .appdr an.@l ,ur h pnr el lè quàliré du ieryt€ publi. (RPQS) desriné noràmmeû à
ljôtô@ion de! !ege6 Ce rappo.t en présté .u plo, ra.d da.r les neuf mii qui 3ui@r l. clôtue d€ lelerci@ .omêmé Lrlk hâie @ t2^ piéridenr. dè I erablis*me^r public de
.@pêiàt@ inrscmmuÈk tJoinl là da!æ ntr d'in .b @ roû!@ <le t.êu rû 16 rc!.và.tê! 69!Dnt 5q lafi<lu,e d.au des abons
el rur la Éôlistion de $n prcgGmme plu,iannuel d'imeMûrion. SPQS > d., rapohr6 t w qu..doB : hnpr/ 

"ÿw.sêric.s.èâoL.n@Jrlgsriodçqi&orquênlon,
NOTT DlNFOFI'ÂTION SUÀ Tt5 REOTVANCESOI L'AG!NCT OT LTAU LOIit.BitTA6Nt

E(l mars 2023 Lppolt rônu.l rw h pril d l. qqlié du r.dic. puôI'. d. rê.u.t d. r.$.inhrùmit

collMUNES €t
lr{IERcoMMUNAt-ttÊs
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D'OÙ PROVTENNENT LES REDEVAN CES 2022 ?
En 2022,le montant global des redevances (tous usages de l'eau confondus)
émises par l'agence de lêau s'est élevé à près de 374 millions d'euros dont
plus de 243 millions en provenance de la fecture d'eau.

recettes / redevances
Qui paie quoi à l'agence de l'eau pour lOO € de redevances en 2022 ?
(valeurs résultant d'un pourcentage pour lOO €)- source agence de l'eau toire-8retâgne

0,65 €
dè redevance
de pollution
pâyé par

les éleveurs
concernés

11r30 € a" redevânce de
pollutions diffuses

prix des prodults

collecte) et les activités
économiques concernés

€

de pollution domestique
payés par les âbonnés
(y compris réseaux de collecte)

0159 € a" ,"auvance pour
la protection du milieu aquatique

pâyé pâr les pêcheurs

1r89 € a"..a",ance cynérétique
payé par les chasseurs

9,25 €,
de redevânce
de prélèvement

payés par les collectivités pour
l'alimentâtion ên eau

1r?.8.€^..,.
pollution
pâyés pâr les industriels

65f3 € a" redevànce

@
payés pâr les
distributeurs

phytosanitaires
et répercutés sur le @

(y compris éseaux de

1,66 €
de redevance
de prélèvement
pâyés pâr les
irritânts

prélèvement
payés pâr les activités
économiques

XP

100 €
de redevances émises
par l'agence de l'eau

eî2022

À euor SERVENT LEs REDEVANcES ?
Grâce à ces redevances, l'agence de lêau apporte, dans le cadre de son programme
d'intervention, des concours financiers (subventions) aux personnes publiques
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles. associatift...)
qui réalisent des actions ou projets d'intérêt commun au bassin ayant pour finalité
la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides éduisent d?utant l'impact des
investissements des collectivités, en pârticulier, sur le prix de l'eau.

interventions / aides
Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources en
eau pour IO0 € d'aideS en 2022 ? lvateurs resvttânr d'un pourcentaSe pour 1oo € d'âides
eô 2022) . source agence de l'eau Loire-Bretâgne. 2022 est lâ quâtrième année du 11' proSramme
d'intervention (2O19-2024) de l'àgence de l'eau

41€
aux call.qtivités pour l'épuration
et lâ testion des eâux de pluie@

3;18 €
âux acteur§ économiques
pour lâ dépollution industrielle

1412 €
pour h,/tter contre les
pollutions diffuses et
protéger lês câplâges

?A?C
'+' -;!; ;Èivitér rurates et

|E ::b,î ::'"î,"u' : I ",Ti I ::"''' "

19,04 €
principalêmênt âux
collectivités
pour lâ preservation

de lâ quâlité et le
richesse des milieux
aquâtiques

internationale

En 2022, près d€ 1O7 millions d'euros d'aides, soit 40 % des âides de l'agence de I'eâu Loirê-bretatne, accomPagnent des actions d€
lutte contrc lcs cffets du dérèglemrnt climâtiquê,

@
11,46 €
pour lâ ge§lion
quàntitàtive et les
économies d'eau

7,47 €,
pour i'animetion des
politiques de l'eeu,la
s€hsabilisàtion aux enjeux

de l'eau et la solidarité

NOIT O'INfORMATION SUR LES RTO'VANCIS Dt L'AGINCt OÊ fEÀU TOIRE-ÀiITAGNI

100 €
d'aides accordées

par l'agence de l'eau
eÛ2022
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ACTIONS AIDÉES
PAR L'AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNEEN2022
y année 2022 marque la quatrième année du 11" programme d'intervention de l'agence de l'eau Loire-
Bretagne et de son contrat d'objectif et de performance 2019-20?4 signé avec l'État. Des indicateurs
annuels permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d'ouvrage et de l'agence de l'eau en
faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques.

EN 2022...

I MAËC:mesures agro{nviro.nementales et climàtiqler/ 8lO r pour âSricolturc biologique / PSt:pàieDent pour seryices envlronnemeôtâux

L'eau est un des marqueurs principaux
du chantement climatique.

Près de 40 % du programme d'intervention de
l'agence de l'eau Loire-Bretagne est consacré au
changement clim atlque en 2022 '.

. solutions fondées sur la nature;

. gestion et partage de la ressource;

. économies d'eau ;

. gestion durable des eaux de pluie;

. étude;

. sensibilisation ;

. communication...

4 100 projets ont été financés par I'agence de
I'eau Loire-Bretagne pour un montant de près de
270 millions d'euros d'aides.

Des projets portés par les collectivités, les
acteurs économiques et les associations pour
lutter contre les pollutions, restaurer les milieux
aquatiques, améliorer la surveillance des milieux,
sensibiliser aux enjeux de l'eau ou encore assurer
la solidarité internationa le.

Le 3 mars 2022, le comité
de bassin Loire-Bretagne a

adopté le Sdage
2022-2027 et donîé
un avis favorable au
programme de mesures
associé.

https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr
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POURCENTAGE DU

PRoGRATTIE coNsAcRÉAU
CHANGE EI{T CLMATNUE

40 %

NO*!8RE D'HABITATTS
coNcERNÉs PAR LEs
ACTIONS INTERI{ATIONALES

32s 000

&

NOIi.IBRE OE CAPTÂGES

PRIoRITAIRES AIDÉs

&
181

MOXTANT(E[ |LL|ONS 0çl
oEs AIDES APPoRTÉES AUx
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PSEr

38,2

&
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809
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Des sources de lâ Loire et de l'Allier jusqu'à lâ pointe du Finistère,
le bâssin Loire-8retâgne couvre 155 OOO km'?, soit 28 % du
territoire métropolitâin. llcorrespond au bassin de la Loire et
de ses âffluents, du mont Gerbierie-Jonc jusqu'à Nantes, de
la Vilaine et des bassins côtiers bretons, vendéens et du l.'lârais
poitevin.

ll concerne 336 communautés de communes, près de 6 800
communes,36 départements et I régions en tout ou pârtre et
plus de 13 millions d'habitants.

it
c3

Délé9.rion Aimoriquê
Par( te( h nologique du zooÉle
Espa.e d enùeprises K€ràia'8ât.I

22440 PLOUFRAGAN

Iél :02 96l3 62 45
armorique@eau-loire-bretagne.fr

Âg.n<. d. l'..u Lolr.-Br.t.gn.
I âvênuê 80fiôn. aS 15l39
4506] ORLÉAN5 CEDEX 2

Té1.:02 38 51 73 73
(onradeeau loire br('rô9ôe fr

Dét&.tion Centre-l,oire
9 âve.ue Euffon. CS 16339
45063 0RtÉAN5 aEDEX 2

Tél :02 38 51 73 7l
(entre loire@eâu lôire'bretâgne.fi

I
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;
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t
Les 7 bassins hydrogrâphiques

métropolitains

,
tI

& aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr

Délég.tion Mâinê-Loire-océ.n

J Silede Nântet (dép 44.49.85)
1rue EugênêVâiin. CS 40521
44]05 NANTES CEDEX 4
Té1.:02 40 73 06 O0

mlo nàntescôeau-loire bretagnejr
.) Site du Mans (dép.49.50. s3.61 .72)
I T rue Jean Grémillon. CS 12104
72021 LE MANS CEDÊX 2

Tél :02 4186 96l8
mlolêmàns@eau loire'bretagne.f r

Délegation Pohou-Limourin
7 rue de la Goélette. C5 20040
86282 SAINT BENOITCTDEX

Té1. i05 a9 38 09 82
pôitou limouçin@eàuloirê bretaqne.fr

Dél'&.tion Allicr-Loirê.mont
19 âllée dee eàux êt foÉt§
Sate de Marmilhat lud. CS 40039
63370 LEMPDTS

Té1.:04 73 17 07 l0
all|e.loire.àmont@ edu-loire'bretêqne.f r

€

suivez t'âctuatitéC C O @
de l'agence de l'eau Loire-Bretat ne : agence.ea U:lof!'e-bretagne,fI

è
Retrouvez toutes les
I ESSOU ICES SU I IE SitE
http§:rrwww.lesagencesdeleau.f r

Nouveaux podcasts à bit.ly/Podcasts-Eau
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OELEOATION
ARMORIOUE

r
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SryOrl RIVE GAUCHE OU CHER
EAU T ASSÂITIISSEIEI{T
4, rue du Mouliô de !yù

TVA inlrâcommunauliair€ : FR0O25O3æO8a
O33AO HURIEL

îét. : 04.70-28.61 .61 Fex. : 04.74.28-ô5U
siv o n. rs. c h ê,@w a n ad oo. h

AS O3O CERIGF

SIRET : 2503030800ao59

Emis le : 27 avtil2oz3
LÂURENlSERGE, PRE§IOENT OU SIVOM

TRESORERIE DE MONTLUCON MUNICIPALE
OUAI FOREY
cs 30567
03108 MONTLUCON CEDEX

rIlD
Adre3Be de conaommation

F1.-I-
03410 DO[.,lERAT

D

eEB!99E: Résularlsation 2023 PERIODE DU 0110112023 AU 3111212023

Cê montana est à avant le : 31/05/2023

H, .tu ttttu .tbz! (hæ .boin.hèht): 0,09227 efiîtu Coùt do l.boinenent: 82,29000 e

00001 13159390 0a/03n422404 01/ay2a23 524 120

Détail T.V.A
aà|J : ls.s %)

'tE,4l

2019 2020 2021 2022 2023

32 M. 120 ti" E '-a2tn;îTI
xVôus pôuvâz ré9 êr cet€

lâclLr€ aô èspèces (dans
P..tl. à déEchsr suivcnl h3 ùintillés
U.d!à,.|.1@isEapofu:m

bePdee
b.@rd.kftdBG6,..n&Èii

on9!.puFfutû b
drqàÔùù+
uPôdeudôP.l.Y..d3l,^,ôll.dûh
.ro&. Èd -r.d..ü.n p rtaùù., r iaàrdo, û 6É. I.ù

D rE .i L|EU RéléEnæ Uniduâ d. Mârü5t : T|PSEPAOO3030001 0000000000001000023
tcs : FF{21ZZZb4 7980
RaléôtÉ :010000 üont nt: 354,4a €

X Créândd SIVOM RIVE GAUCHE DU CHER

CENTRE D ' ENCAISSEIIENT
DES FINANCES PUBLIEUES

Joindre un relevé d'identité bancaire

II!
*

Oélail de la lacturalion Qu.ntité
Prix

unitalrc
T.V.A.

€
f.v.A.

Eâu (oOMERAT)

Abonn€manifl (Oiam. 15 à 32)

Consommation Eau (ds 1 à 800 mr)

Rêdevance pollution d'oigine domostique
corisâtion SMEA

1

120

120
120

7E,00

1.77

0,23
0.15

4,29

11.68

1.52
0,99

5,50

5,50

5,50
5,50

78,û)

212,40

27,60
18.00

Réglez en ligne sur intêmet : yryvw.payfp.gouv.fr

- ldentifiant Collectivité : 092192
- Référenc€: 2O231CA{O-1OOOO

Total Hors Taxe
Total T.V.A.

Total à payer (€) :

336,00

18,48

354,48

Ififfi
ÈFhli

001005300231
ffi

941 133000175 01190000000000100000030301991706 35148

AYIS DES SOMMES
A PAYER
No 010000

Référence : 2023-CA{0-l 0000

59885 LI LLE CEDEX 9

Mon ant
H.T.



Comment réoler votre créance envers la collectivité publique :

Par règlement en numéraire au SIVOM (limité à 300 euros). Présentez-vous en possession de ce prés€nt avis.
Vous pouvez régler cette factur€ en espècas (dans la limile de 300€) ou en carte bancaire, muni du p.ésent avis, auprès d'un

buraliste ou partenaire agréé (liste consultable sur le site www.impots.gouv.frlporlaiupaiernent{e.ptoximile).

Par intornet au moyen d'un€ carte bancâirê ou par prélèvemont bancairo uniquê. Vous êtes invité à vous connoctsr à

l'adresso électronique suivante : www.payfp.gouv.fr et ontrêz les codes d€ connexion présents sur lê recto do votre avis.

Par prélèvement automatique sur votre compte bancaire. Si vous avez déjà opté pour ce type de règ|êment, aucune
démarche de votre part h'est nécessaire au recouvrement de ce pr6sent avis i Oans le câs contEire, si vous désirez souscrire
à c€ moyen de paiement, merci de prendre contact avec SIVOM EAU & ASSAINISSEMENT.

Sinon, il vous est recommandé de payer par titre inteôancaire de paiement (TlP), en détachant le talon en bas du reclo du
présent avis, en le DATANT et en le SIGNANT dans l'encadré indiqué. Si vos bonnes coordonnées bancaires ne sonl pas
mentionnées en haul à gauche de ce TlP, joignez un relevé d'idenlité bancaire du compte sur lequel sera prélevé cette
créance. Le tout est à envoyer à l'adresse mentionnée sur le TlP.

Si vous p.éférez régler par chèque, libellez-le à I'ordre du TRESOR PUBLIC et joignez le TIP NON signé et NON agrafé, sans
AUCUN autre document. Le tout est â envoyer à I'adresse mentionnée sur le TlP.

Par virement banc€ire, sur le compte de la Trésorerie Monüuçon Municipâle dont l'identificâtion complète est la suivante :

FR33 3000 1005 67C0 3100 0000 02'r BDFEFRPPCCT.
Veuillez indiquer en zone'Objet / Libellé", la dénomination de la collectivité puis la référence prêsenie sur le recto de ce
présgnt document. (Sous le N'ds l'avis.)

Par carle bancaire, par téléphone ou au guichet de la Trésorerie Montluçon Municipale ou du Sivom

QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE :

l"a fiche d'information sur la qualité de l'eau distribuée est consultable auprès de votre Mairie, ou bien sur le site intemet du
SIVOM, ou sur le site de I'ARS Auvergne-Rhône-Alpes : www-auvergne-rhone€lpes.ars.sante.fr

LES FUITES APRES COMPTEUR :

Dès le joint de sortie du compteur, I'abonné est responsable de son installation. Si une Iuite apparail à ce niveau faire
obligatoirement appel à un plombier.

Comment contester ou vous renseiqner sur votre créance envers la collectivité publique

Pour tout renseignêmont complémentair€ sur
SIVOM D'HURIEL

la créance dont lê paiem€nt vous est réclanÉ, vous devez contac'ter : LE

Pour contester le bien-fondé de cette créance, vous devez déposer un recoursi auprès du tribunal âdministratif dans un délai
de deux mois suivant la Éception de l'avis de sommes à payer ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la

notification d'un acte de poursuite (c{. 2' de l'article L.'1617-5 du code général des colleclivités tenitoriales).

Tout défaut de paiement pouna faire l'objet de poursuites engagées par le comptable public (seul celui-ci peut accorder un

::'"i,i:"i,ïîi:"i3li.'ii,"i.,iï"i'lryIlii';ï i:",i':;",::ffi'ffi;,i:J":::"'iJî.ff ii"#,l" li:
suivant lâ notification de l'acte contesté (cf. 2'ale larlicle L 1617-5 du code général des collectivités tenitoriales).


